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GBA POLSKA Sp. z 0.0
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyfiska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2025/1425/FM/1

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
1/0/12/2025/1425

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe, woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda stona:

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KClI
750 mV gdy 6,5 <pH <7,3,770 mV gdy 7,3 <pH <76
720 mV gdy 6,5 <pH <73, 750 mV gdy 7.3 <pH <76
700 mV gdy 6,5 <pH <7,3,720mV gdy 7.3 <pH <78

Punkt pobrania:

N1 - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego

Data*: 04 lutego 2026

Adres pobrania:
Godzina pobrania:
Miejsce pobrania:

15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
10:00:00
Ptywalnia Miedzyszkolnego O$rodka Sportowego w Biatymstoku

Temp. probki pobranej [°C]: 223
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007

Pobierajacy:

Probkobiorca GBA POLSKA nr: 3093

Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. zo.0.
Numer probki: 2452/02/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  04-02-2026 Data zakonczenia badan: 06-02-2026
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp. MZ 0 ZGODNE
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor zwiazany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp. MZ 0,15 0,04 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 zdnia 10.01.2022 | od 0,30 mg/l do 0,60 mg/l; Rozp. MZ 0,54 0,11 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
Potencjat utleniajgco-redukujacy mV NA | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje > 1000 65 -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjat utleniajgco-redukujgcy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 801 65 -
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ
w 3,5M KCl (Dz.U.2015.2016)
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Jjest wylac: przez p ka GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka p
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

J.m. - jednostka miary
U - niepewnosc rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% 1 wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach

Niepewnosé podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badai lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przed Jako odp dnio , < wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> wartos¢ gome) granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane s niepewnosci rozszerzone, dotycza one warto$ci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

S/0I - st d dnosci / opinia i interp gdzie

S - stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami od ace si¢ do wynikow dla p 0 k ch w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodnos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji 1 ryzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sg spetnione, a ktore nie, podane sg w uwagach. W przypadku uzyskania

| z badan, d dnosci dla rezultato in ch wy J w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji
Ol - opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakos ych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spetienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienie wymagan
Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z infor przed: w Sp daniu)
Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyréznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi dp: dzialnosci za te inft Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i rep wnos¢ probek przek h przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inacze)

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L. - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, PS - Pomiar In-Situ
UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podp
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

kwalifik d elek W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg

ym p

Uwagi:
Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow

zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:

09-02-2026 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtodszy Specjalista ds.
Pracownik GBA POLSKA nr: 2590 Srodowiska

Pracomnk e S SARE IO

Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania

1/0/12/2025/1425/FM/1



