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GBA POLSKA Sp. 7 0.0. //”/u///\\\\\“\\ BADANIA

Member of GBA GROUP mme

ul. Mochtynska 65. 03-289 Warszawa AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: £/0/05/2025/342/F/1

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodck Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Bialystok. ul. Zwycigstwa 28

Zlecenie £/0/05/2025/342

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095): referencyina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: Woda do spoiycia przez ludzi

Zatwierdzenie do wykonywania bada: Decyzje: PPR w Leg_mnowre nr HKN 45/2025 z dn. 15.10.2025, PPIS w Katowicach nr

atwigrerenie co Wykonywania baceiy: NS.HK.9027.3.14.2025.NK 7 dn. 23.09.2025. PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.21.2025 7.dn. 24.11.2025r

Punkt pobrania: Z - woda doprowadzana do plywalni Data*: 17 grudnia 2025

Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul.Zwycigstwa 28

Miejsce pobrania: Plywalnia Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku

Rodzaj wody do spozvcia: uzdatniona

Godzina pobrania: 06:55:00

Temp. probki pobranej [°C]: 11.5

Folarlic proiek wg; A N80 2667-5:2017-10 Pobicrajacy: Prabkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0. )

Numer probki: 34671/12/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgceia badan:  17-12-2025 Data zakonczenia badan: 19-12-2025

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 1.2 0,1 -

(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -
ChZT-Mn) / utlenialnos¢

Data* - w 7aleznoéci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobicrana jest wylacznic przez pracownika GBA POL SKA) lub odbioru (gdy probka odbicrana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badZ dostarczana osobidcie przez Klienta).

J.m. - jednostka miary

U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek. za wyjatkiem przypadkow, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach
Nicpewnos¢ pndalx si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikow badan lub 7godnosci 7 wymaganiami / specyfikaciami oraz na 7yczenie thma

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiednio < wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub > w: artosé gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowia informacie o rezultatach badan. Jesli wraz 7 tak przedstawionvmi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartodei dolnej lub gornej granicy 7akresu pomiarowego metody.

S/OI - stwierdzenie zgodnoscei / opinia i interpretacja. gdzie:

S — stwicrdzenie zgodnoei 7 wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikéw dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza 7godnos¢. a NIEZGODNE oznacza brak zgodnoséci
Uzgodniona 7 Klientem zasada podejmowania decyziji i ryzyko z nig zwiazane oraz identyfikacja. ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sa spetnione, a ktdre nie. podane sa w uwagac h. W przypadku uzyskania
rezultatow 7 badan, stwicrdzenic 7godnoscei dla rezultatow spelniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 7 dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Ol — opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienie wymagan
Wyniki odnosza si¢ wylacznic do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie 7 informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywy zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnoéé probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w calosci

Laboratorium nic przechowuje pmbgk pu badaniach. chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab. -ul. Fabryczna 7. 41-404 Myslowice

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z b"«dan sa wydawane w formic elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki. o ile nic sa
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, sa kopiami.

Uwagi:
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-12-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 St.specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA T MMM EW RO
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
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