Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Biatymstoku

Biatystok, 21 stycznia 2026

Zbiorcza ocena roczna Ptywalni Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego

w Biatymstoku przy ul. Zwyciestwa 28 za okres: 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku dokonat zbiorczej
oceny, czy woda na Ptywalni Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w
Biatymstoku przy ul. Zwyciestwa 28 w Biatymstoku odpowiada wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

. Zarzadca ptywalni odpowiedzialny za jakos¢ wody :
Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku, ul. Zwyciestwa 28, 15-703
Biatystok

. Rodzaj niecek w ptywalni:
- niecka basenowa, posiadajaca oddzielny system cyrkulacji
- niecka brodzika, posiadajaca oddzielny system cyrkulacji

. Parametry jakosci wody na ptywalni oceniane na podstawie wymagan, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia:

Zarzadzajacy dokonywat pomiaru chloru wolnego, chloru zwiazanego, pH,
potencjatu redox, temperatury wody w nieckach basenowych oraz wody z
systemu cyrkulacji dla kazdej z niecek. Pomiary dokonywane byty co 4 godziny,
czyli zgodnie z ww. rozporzadzeniem. Ponadto podczas pomiarow dokonywana
byta biezaca obserwacja wody oraz odnotowywana przejrzystosc¢ wody.

W okresie objetym oceng nie stwierdzono widocznych zanieczyszczen majacych
wptyw na zanieczyszczenie wody w nieckach basenowych oraz wszelkich innych
nieprawidtowosci w zakresie przejrzystosci wody.

. Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez zarzadzajacego ptywalnia:

Zarzadzajacy ptywalnia zlecat pobor i badanie probek wody w ptywalni
laboratorium GBA POLSKA, Sp. z o. 0., ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa.

Prébki wody byty pobierane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badan na
ptywalni. W analizowanym okresie w pobranych probkach stwierdzono
nastepujace przekroczenia:

-w niecce basenu sportowego - w zakresie chloroformu;
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-w wodzie wprowadzanej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji

- w zakresie chloroformu;

-prysznic meski - w zakresie bakterii Legionella sp.;

-w wodzie wprowadzanej do niecki brodzika z systemu cyrkulacji - w zakresie

metnosci.

. Zakres i czestotliwos$¢ wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowane metody referencyjne analiz.

Pobér probek wody z ptywalni w 2025 r. realizowany byt na podstawie
harmonogramu przedstawionego w dniu 21.10.2024 r., a zatwierdzonego przez
Podlaskiego Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku

w dniu 02.12.2024 r.

Badanie probek wykonywano w laboratorium GBA POLSKA, Sp. z 0. o,

ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa. Laboratorium posiada akredytacje - numer
AB1095 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wyniki przekazywane byty Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Biatymstoku zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

. Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku.

W dniu 17.03.2025 r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Biatymstoku pobrat do badan laboratoryjnych probki wody w Ptywalni
w nastepujacych punktach:

- niecka basenu sportowego

- niecka brodzika

- system cyrkulacji brodzika

- system cyrkulacji basenu sportowego
- natrysk nr 3 w przebieralni meskiej

Badana woda nie odpowiadata wymaganiom sanitarnym zawartym w zataczniku
nr 2 czes¢ A i B do ww. rozporzadzenia w nastepujacym zakresie:

- w niecce basenu sportowego - w zakresie potencjatu redox przy elektrodzie
Ag/AgCl 3,5 M KCI,

-w niecce brodzika- w zakresie potencjatu redox przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 M
KCl oraz chloru zwigzanego,

- w wodzie wprowadzane] do niecki brodzika z systemu cyrkulacji w zakresie
chloru zwigzanego,
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- prysznic meski - w zakresie bakterii Legionella sp.

Aktualne komunikaty zawierajgce ostatnig ocene jakosci wody na ptywalni
dokonywanej przez wtasciwego panstwowego inspektora sanitarnego (zbiorcza
roczna ocena) oraz informacje o spetnianiu przez wode na ptywalni wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych
wartosci parametrow wynikajacych z oceny, a takze o podjetych dziataniach
naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakosci wody na
ptywalni do odpowiednich wymagan, w przypadku niespetnienia wymagan
jakosciowych, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalni umieszczane sg na
tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy wejsciu na ptywalnie oraz na stronie
internetowej obiektu.

Podsumowanie:

W analizowanym okresie woda nie spetniata obowigzujacych wymagan w
zakresie:

metnosci, chloroformu, potencjatu redox, chloru zwigzanego oraz bakterii
Legionella sp.

Na koniec okresu sprawozdawczego woda w ptywalni nie odpowiadata
obowigzujacym wymaganiom w zakresie chloroformu.
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