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Białystok, 31 marca 2026 r.
Znak sprawy HK.7011.92.2026

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

Wystąpienie Nr HK-49/W/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na postawie  
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) informuje, że po 
przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli 
rocznej przez pracownika tut. Stacji w dniu 16.03.2026 r. z niecek basenowych oraz wody 
wprowadzonej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji w ramach kontroli 
wewnętrznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 
15-703 Białystok stwierdzono, przekroczenie obowiązujących wymagań:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), 
potencjał redox przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 M KCl w wodzie w niecce basenowej 
powinien wynosić minimum 750 mV.
Właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje skuteczność prowadzenia procesów 
technologicznych, w tym przede wszystkim dezynfekcji, natomiast nie ma bezpośredniego 
znaczenia dla zdrowia.
Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia o pływalniach zarządzający pływalnią informuje 
osoby korzystające z pływalni o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów 

        
Lp.

Nazwa punktu 
poboru

Rodzaj wody Wynik Kryteria

1.
Niecka basenu 
sportowego

Woda w niecce 
basenowej 

potencjał redox przy 
elektrodzie Ag/AgCl 
3,5 M KCl - 690 mV

> 750 mV 

2. Niecka brodzika
Woda w niecce 
basenowej 

potencjał redox przy 
elektrodzie Ag/AgCl 
3,5M KCl - 667 mV

> 750 mV
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oraz podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości 
wody na pływalniach wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
Powyższa informacja powinna być umieszczona na tablicy informacyjnej zlokalizowanej 
w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub 
rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.
O podejmowanych działaniach oraz wynikach badania wody po zakończeniu działań 
naprawczych należy na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Białymstoku.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Białymstoku 
Urszula Połowianiuk 
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


		2026-03-31T13:07:38+0000
	Urszula Połowianiuk




