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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

AB 1095

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: £/0/01/2024/52

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnic).
NA - metodyka nieakredytowana

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

N/P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7.6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7.6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7.3 <pH < 7.8
Punkt pobrania: NI - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 8 maja 2024
Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
Miejsce pobrania: Ptvwalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Urzqdzenie aerozolujqce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:00:00
Temp. probki pobranej [°C]: 28.5
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007 S i : Y
: P 3
Transport probek: GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobiesajicy: Prébkobiorea GRA POLSKA nr: 215
Numer probki: 5029/05/24 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 08-05-2024 Data zakonczenia badan: 10-05-2024
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
£ 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L (Dz.U.2015.20106)
Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 do 0,30; mg/l: Rozp.MZ 0,11 +/-0,02
g (Dz.U.2015.2016)
PS
Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 do 0,60; mg/l: Rozp.MZ 0,45 +/-0,09
(D7.U.2015.2016)
PS
Potencjat utleniajgco-redukujgcy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzcj "Informacje 966 +/-65
S (redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe": Rozp.MZ
: (Dz.U.2015.2016)
Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzcj "Informacje 765 +/-65
PS (redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe": Rozp.MZ
) w 3,5SM KCI (Dz.U.2015.2016)
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Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA Polska probki jest datg: poboru (gdy probka pobierana jest wytgcznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od
klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez klienta).

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnosc¢ podaje sig¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> wartos¢ gornej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gornej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku uzyskania rezultatéw z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow speiniajgcych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia
24.08.2021 bedzie realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wyniki odnosza sig wytgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyréznione kursywa zostaty przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnos$ci za te informacje.Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za sposéb pobrania i reprezentatywno$c¢ probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan (“Lab."): t - Lajski, L - Lublin, M - Mystowice, P - Poznan, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal raport:
10-05-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Miodszy Specjalista ds. Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2359 Srodowiska elektronicznym
Pracownk OB O-SA TR
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/01/2024/52/FM/2

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Bialystok, ul. Zwyciestwa 28
Zlecenie Nr: £/0/01/2024/52

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoscei
w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnic).
NA - metodyka nieakredytowana

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
N/P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

L
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodag Ag/AgCl1 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7.6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH < 7.3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7.6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH < 7.8
Punkt pobrania: N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika Data*: 8 maja 2024
Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
Miejsce pobrania: Plvwalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialvmstoku
Urzqdzenie aerozolujqce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:05:00
Temp. probki pobranej [°C]: 30.8
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007 5 ; ;
b rajacy: { c S : 3
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. 7 0.0. Pobierajacy Probkobiorca GBA POLSKA nr: 215
Numer probki: 5030/05/24 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 08-05-2024 Data zakonczenia badan: 10-05-2024
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
I ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN:EN ISO 16266:2009 0: jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L (Dz.U.2015.2016)
Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0.00 do 0,30: mg/l: Rozp.MZ 0,18 +/-0,04
" (Dz.U.2015.2016)
PS
Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 do 0,60; mg/l: Rozp.MZ 0,46 +-0,09
(D7.U.2015.2016)
PS
Potencjal utleniajaco-redukujaey mV A PB-247/P wyd. 4 7 dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 963 +/-65
S (redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe": Rozp.MZ
‘ (D7.U.2015.2016)
Potencjal utleniajgco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzcj "Informacje 762 +/-65
PS (redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe": Rozp.MZ
‘ w 3,5M KCl (Dz.U.2015.2016)
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Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA Polska probki jest datg: poboru (gdy probka pobierana jest wytgcznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od
klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscie przez klienta).

Np.** - niepewnosc¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos$¢ podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio , < wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto$¢ gornej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gérnej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku uzyskania rezultatéw z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spetniajgcych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia
24.08.2021 bedzie realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyréznione kursywg zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje.Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialno$ci za sposéb pobrania i reprezentatywnos$¢ prébek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): £ - tajski, L - Lublin, M - Mystowice, P - Poznan, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal raport:
10-05-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtodszy Specjalista ds. Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2359 Srodowiska elektronicznym
Pracown Caos oo IR
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
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