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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/07/2024/432/FM/1

i
]

AB 1095

Zleceniodawca: Migdzyszkolny O$rodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1£/0/07/2024/432

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

. metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do
oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

7

Informacje dodatkowe: trodg Ag/AgCl 3,5 M KCI
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH< 7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH < 7,8
unkt pobrania: N1 - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 18 grudnia 2024
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujqce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:25:00
Temp. prébki pobranej [°C]: 29.1
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007 e F ; .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 31918/12/24 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badafi: 18-12-2024 Data zakonczenia badafi: 20-12-2024
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
L Liczba Escherichia coli jtk/100ml [ AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 "2
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ‘f
(Dz.U.2015.2016) . 8
Q
N
A
& Ogélna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <100 jtk/ml; Rozp.MZ 0 %
36+2°C (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
M Mgtnosc¢ NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 < 0,50 NTU; Rozp.MZ 0,25 0,04 %
(Dz.U.2015.2016) g
Q
N
M Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 < 4,0 mg/l 02; Rozp.MZ <0,50 0,05 %
zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016) [=}
utlenialnos¢ 8
N
PS Chlor zwigzany (st¢zenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,14 0,03 52
(Dz.U.2015.2016) g
R
PS Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 mg/l do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,43 0,09 %
(Dz.U.2015.2016) @
N
L/0/07/2024/432/FM/1
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
PS Potencjat utleniajaco-redukujgcy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 969 65 %
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ =]
(Dz.U.2015.2016) 5

N

PS Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 768 65 %
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ 2

w 3,5M KCl (Dz.U.2015.2016) §

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierskg badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).
U - niepewno§¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnoéci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodno$ci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> wartos$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
sumowxq mformac)q ) rezultatach badan. Je$li wraz z tak prwdstawxonyml rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczq one warto$ci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.
S — stwierd dnosci z wy iami lub specyfikacj d ace sig do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodo$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Khemcm zasada podejmowama decyzji i ryzyko z mq zwxqzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sg speinione, a ktére nie, podane 3w uwagach. W przypadku uzyskania

ltatow z badan, stwierd dnosci dla rezul wsk w Komurukacxe PCA 353 z dnia 24.08. 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
Wyniki od: 3 sig wylacznie do bad h prébek (pobranych lub odcbrunych — zgodnie z infor i przed ionymi w Spi daniu).
Zami w Spr dani mformac_)e wyro6znione kursyws zostaly przekazane przez Klienta. Laburatonum nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania i reprezentatywno$¢ probek przekazanych przez Klienta do badan.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. KoScielna 2a, 05-119 Legi , L - ul. Do$wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oryginalne Spr jania z badaﬁ sq w, w formie elektroni jz iem *.pdf, podpi kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg ™
pot za zgodno$¢ z oryginatem, s3 kopiami
Uwagi:
Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji wynosi do 50%.
Ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podioze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglebny
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-12-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Mtodszy Specjalista ds. Podui — o akenat
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 Srodowiska T e T
Pracownik GBA POLSKA nr: 2629 s
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 pracownik GBA POLSKAnr: |||} [HNHNIIFEWNHCAARCAMCARNN AR RO
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 2828
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Koniec Sprawozdania
7~
L/0/07/2024/432/FM/1
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/07/2024/432/FM/2

Zleceniodawca: Migdzyszkolny O$rodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: £/0/07/2024/432

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do

oceny zgodnoém w obszarze regulowanym prawnie).

Infonnaqe dodatkowe Wartoécx mmlmalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8
inkt pobrania: N2 - woda padpomerzchniowa w niecce bmdﬁka Data*: 18 grudnia 2024
Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul. Zwyciestwa 28
Miejsce pobrania: Ptywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:30:00
Temp. probki pobranej [°C]: 30.8
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007 o " ’ )
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 31919/12/24 Ocena probki:  bez zastrzezefi Data rozpoczgcia badan: 18-12-2024 Data zakonczenia badan: 20-12-2024
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik U S
L Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 %
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 %
(Dz.U.2015.2016) @
N
A
L Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <100 jtk/ml; Rozp.MZ 0 %
36+2°C (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
M Mgtnosc NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 < 0,50 NTU; Rozp.MZ 0,37 0,06 %
(Dz.U.2015.2016) 8
S
M Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 < 4,0 mg/l 02; Rozp.MZ <0,50 0,05 %
zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016) 8
utlenialnos¢ Q
N
PS Chlor zwigzany (st¢zenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/1 do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,21 0,04 %
(Dz.U.2015.2016) 8
R
PS Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 mg/1 do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,44 0,09 %
. (Dz.U.2015.2016) 8
S
L/0/07/2024/432/FM/2
2
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Lab. Badany parametr jom. | AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
PS Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 971 65 %
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ a
(Dz.U.2015.2016) §

PS Potencjat utleniajgco-redukujgcy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 770 65 %
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ Q

w 3,5M KCI (Dz.U.2015.2016) §

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA prébki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierskg badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).

U - niepewno§¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnoéci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos$¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto$¢ gomej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
smnownq mformaqg o rezulunach badan. Jeﬂx wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnoéci rozszerzone, dotyczq one warto$ci dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowego metody.

S- g iz wy iami lub specyfikacjami odnoszgce si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Kllcmem zasada podejmuwama decyzji i ryzyko z mq zw1qzane oraz 1dentyﬁkac1a, ktére specyfikacje, normy lub ich czgsci s spelnione, a ktére nie, podana sg w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatéw z badan, stwierd: zgod; idla Itatow ych wymag; wk ikacie PCA 353 z dnia 24.08. 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
Wymkx 3 sne wylacznie do bad h probek (pobranych lub odet ch — zgodnie z infor jami przed. ionymi w Spr daniu)
i w Spr dani informac;e wyréznione kursyws zostaty przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pubmma i reprezenlarywnoéé prébek przekazanych przez Klienta do badan.
Spr bez p j zgody Lab ium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. KoScielna 2a, 05-119 Legi , L - ul. Dodwiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar In-Situ
UWAGA Oryginalne Spmwozdama z badan 4 W , w formie elektroni j z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
potwierd za zgodno$¢ z oryginatem, sg koy
Uwagi:
Badana prébka speinia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnos$ci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji wynosi do 50%.
Ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podloze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglebny
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-12-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Mtodszy Specjalista ds. St —— dni kil
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 Srodowiska GUPUATO SN ATROWANYIR pacpuem cletiromcanyny
Pracownik GBA POLSKA nr: 2629 :
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 pracownik GBA POLSKAnr: | [N ANCRMCHRHNON RO
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 2828

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/07/2024/432/FM/3

Zleceniodawca: Migdzyszkolny O$rodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/07/2024/432

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE -

: 7 7 T ) T 7
Predmiot badania:  Wody na plywalni .
Informacje Wartoéci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<7,6
;niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH < 7,8
wmkt pobrania: W1 - woda wprowadzana do niecki basenu sportowego Data*: 18 grudnia 2024
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:35:00
Temp. probki pobranej [°C]: 29.2

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007

Transport prébek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 31920/12/24 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badafi: 18-12-2024 Data zakonczenia badan: 20-12-2024
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik U S
L Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 %
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 %
(Dz.U.2015.2016) 8
&)
N
L Ogélna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <20 jtk/ml; Rozp.MZ 0 %
36+2°C (Dz.U.2015.2016) 8
o
N
M Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <0,50 0,05 -
zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) /
utlenialnoé¢
PS Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,20 mg/l; Rozp.MZ 0,15 0,03 %
(Dz.U.2015.2016) 8
]
N
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0,47 0,09 -
PS Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 973 65 %
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ 8
(Dz.U.2015.2016) %)
R
1£/0/07/2024/432/FM/3
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Lab. Badany parametr j-m. | AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
PS Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 772 65 ’;‘
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ a

w 3,5M KCl1 (Dz.U.2015.2016) §

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest datg: pobrania (gdy probka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierska badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).
U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewno$¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczeme dla miarodajnosci wymkéw badan lub zgodnoéc: z wymaganiami / specytlkac;amx oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy p metod sg przed: iane jako odp dnio ,,< warto$§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto§¢ gomej gmnu.y zakresu pomiarowego”. Wartosci te
s!anow;q mfommc_w o rczultmch badan, Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane s niepewnosci rozszerzone, dutyczq one wartoéci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.
S— g iz wy iami lub specyfikacjami odnoszgce si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodo$é, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodmona z Khentem zasada pudcjmuwama decyzji i ryzyko z mq zwigzane oraz identyfikacja, ktére specyﬁkaqe normy lub ich czgséci s spetnione, a ktére nie, podane s w uwagach. W przypadku uzyskania
T 6w z badan, stwierd: d idla Itatow acych wy wsl wK ikacie PCA 353 z dnia 24.08. 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
Wymkx oclnoszq sxg wylgcznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z infor jami przed: ionymi w Spr d

iu informacje wyroznione kursywg zostaly przekazane przez Klienta. Laborﬂtonum nie ponosi odpowxedzmlnoscx za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrama i repr:zentatywnoéé probek przekazanych przez Klienta do badan.
Spruwnzdume bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

ium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem usmlono inaczej
Mlejsce wykonywa.ma badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Leg , L - ul. Doswiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar In-Situ
UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sg wyd w formie elek i j z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3
potwierd za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.
Uwagi:

Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.

Przy stwierdzeniu zgodno$ci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisana w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50%. Sl
Og6lna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podloze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglebny

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-12-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Mtodszy Specjalista ds. fisacs NS— . skt
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 Srodowiska . Tamde e o
Pracownik GBA POLSKA nr: 2629 : a
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 Pracownik Qe O SA R MM
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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PO-14/F-01, wyd. 06 z dnia 20.08.2024 Strona 1/

2

PCA

Pouskie Cenvaum
AKREDYTACH

L. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE '

mikrobiologia - ﬁzykocfxemla sensoryka : e

. zb 12 ),z« ,
NE i é{ﬂ/jél ('} AB 1095

1

vy

=

Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa

I
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/07/2024/432/FM/4

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/07/2024/432

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé  do
oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe Wartoécx mmlma]ne dla redoks pomlar elektrodq Ag/AgCl 3 5 M KCl
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH < 7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH <7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH < 7,8
" ikt pobrania: W2 - woda wprowadzana do niecki brodzika Data*: 18 grudnia 2024
Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul. Zwyciestwa 28
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:40:00
Temp. probki pobrane;j [°C]: 31.0
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007 A ; ' .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer prébki: 31921/12/24 Ocena probki:  bez zastrzezefi Data rozpoczgcia badan: 18-12-2024 Data zakonczenia badan: 20-12-2024
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
L Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 "2
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
13 Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 %
(Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L
L Ogodlna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 < 20 jtk/ml; Rozp.MZ 0 %
36+2°C (Dz.U.2015.2016) g
]
N
M Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <0,50 0,05 -
zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) /
utlenialnos$¢
PS Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/1 A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,20 mg/l; Rozp.MZ 0,16 0,03 %
(Dz.U.2015.2016) 8
Qo
N
PS Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0,46 0,09 -
PS Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 973 65 %
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ 8
(Dz.U.2015.2016) g
L/0/07/2024/432/FM/4
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Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
PS Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 772 65 ‘é
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ [a}

w 3,5M KCl (Dz.U.2015.2016) 8

N

. Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest dats: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierskg badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).
U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos$¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomi metod sg przed: iane jako odpowiednio ,,< warto§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto$¢ gémej granicy zakresu pomiarowego™. Wartosci te
stanowig informacjg o rezultatach badan, Je$li wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnoéci rozszerzone, dotyczg one wartoéci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.
S — stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami udnoszqce si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodmona z Khentem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z mq zwnqzane oraz xdentyﬁkaqﬂ, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sg spetnione, a ktore nie, pndane 3w uwagach. W przypadku uzyskania
6w z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultato acych w w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.. 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wymkl odnoszg sxc wquczme do badanych prébek (pobra.nych lub debranych — zgodnie z infor jami przed ionymi w Sprawozdaniu)

w Spr d informacje wyroz kursywy zostaly przekazane przez Klienta. Labnrawnum nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrama i reprezentatywnoé(’: prébek przekazanych przez Klienta do badan.
Spr d bez p ] zgody Lab ium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Laboratorium nie przechowu]e prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Do$wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oryginalne Sprawozdanla z badan 54 W , w formie elektroni j z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
p za zgodno$¢ z ory fem, sg k
Uwagi:

Badana probka speinia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodno$ci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow

zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bednej akceptacji wynosi do 50%.
Ogblna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podioze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglebny
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-12-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Mtodszy Specjalista ds. N X
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 Erodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2629 ; .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 Pracownikc G OESKARE L MM
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Koniec Sprawozdania
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