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GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyniska 65, 03-289 Warszawa

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3049/F/C/3

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2024/3049

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe: Wax’tosm nummalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCI:

- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6

- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8

Punkt pobrania: N1 - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 19 lutego 2025

Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28

Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku

Urzqdzenie aerozolujgce: Brak

Rodzaj wody: stodka

Godzina pobrania: 07:30:00

Temp. prébki pobranej [°C]: 28.8

Pobranie proébek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 B 7 v .

Tamsportpetbek:  GBA POLSKA Sp. 200, Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Numer probki: 29372/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgceia badan:  19-02-2025 Data zakonczenia badan: 27-02-2025

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S | Ol
M | Azotany mg/l A | PN-EN ISO 13395:2001 <20 mg/l; Rozp.MZ 25 4 -

(Dz.U.2015.2016)

NIEZGODNE

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest datg: pobrania (gdy probka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firm¢ kurierska badz dostarczana osobiécie przez Klienta).

U - niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnoéci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Nicpewno$¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenic dla miarodajnosci wynikoéw badai lub zgodno$ci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenic Klienta.

Rezultaty badah nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto§¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacjg o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badari podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

S — stwicrdzenic zgodno$ci z wymaganiami lub specyfikacjami odnosncc si¢ do wynikéw dla parametréw wskazanych w danym wicrszu, gdzic ZGODNE oznacza zgodo§¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Kllcmcm zasada podc_ymowama decyzji i ryzyko z mq zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgéci sa spetnione, a ktore nic, podanc s3 w uwagach. W przypadku uzyskania

T z badan, stwierd: d i dla rezul acych w ia wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
OI - opinia i mlerprelac)a Laboratonum w odniesieniu do uzyska.nych wymkbw Jakoécmwych/remltat()w z badan, gdzie SPEENIA oznacza spetnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespetnienie wymagaf.
Wyniki odnosza si¢ wylacznic do badanych préobek (pobranych lub odebranych — zgodnic z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamicszczone w Sprawozdaniu informacje wyréznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnosci za te informacje. Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badah.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci.

Laboratorium nic przechowuje prébek po badaniach, chyba Zc z Klientem ustalono inaczcj

Migjsce wykonywania badan ("Lab."): £ - Lajski, ul. Ko$ciclna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Do$wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Pozna#h, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oxygmalnc Sprawo7dama z badaﬁ sg wyd d w formic clcktronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisanc kwalifikowanym podpisem clektronicznym. W zwigzku z tym wszystkic wydruki, o ile nic s3
potwil 7a 7g; S¢ z ory 54 kop
Uwagi:

Badana probka nie speinia wymagan wskazanych powyzej jako ,,niezgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu TLAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko btednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
06-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2437 Mjodsszgloi(p;::ij:;iasta ds. Bl RRaBTk Ry pillgisias deliimmionys
Pracownik G POLSIARE | | HINMRMINHUMANNUNHMANRYNUARMRU T
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

1/0/12/2024/3049/F/C/3
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GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3049/FM/C/4

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28

Zlecenie Nr: 1/0/12/2024/3049

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢é do

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe, woda stodka:

- niccki bascnowe, woda stona:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:

" oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

, . , . .
Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5
750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8

L

KClI:

Punkt pobrania: NI - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 19 lutego 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28

Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku

Urzgdzenie aerozolujgce: Brak

Rodzaj wody: stodka

Godzina pobrania: 07:30:00

Temp. probki pobrane;j [°C]: 28.8

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007

Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 29372/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  19-02-2025 Data zakoficzenia badan: 01-03-2025
Lab. Badany parametr j.m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S | OI

L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 Lil -

EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016) 8
04 <)
N
£ | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 "2 -
(Dz.U.2015.2016) 8
Q
N}
L | Ogoélna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <100 jtk/ml; Rozp.MZ 0 % -
36+2°C (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ nic wykryto g -
1SO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - | (Dz.U.2015.2016) 8
Matryca A: proc.5 (podioze A - &)
BCYE) i proc.7 (podtoze C - GVPC) =
M | Mgtnosé NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,50 NTU; Rozp.MZ 0,32 0,05 % -
(Dz.U.2015.2016) 8
QO
N}

M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4,0 mg/l 02; Rozp.MZ <0,50 0,05 - %
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu - (Dz.U.2015.2016) ﬁ
ChZT-Mn) / utlenialno$¢ B

M | Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0,03 mg/l; Rozp.MZ 0,017 0,002 "'Z'] -

(Dz.U.2015.2016) 8
N

£/0/12/2024/3049/FM/C/4
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(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl
w 3,5M KCI

dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)

Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S | Ol
M | Suma trihalogenometanoéw (THM) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,1 mg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 0,019 0,005 % -
2015.2016) a
o
Q
N
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,25 0,05 % -
(Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | od 0,30 mg/1 do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,45 0,09 Li -
(Dz.U.2015.2016) 8
]
N
PS | Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzcj "Informacje 967 65 - -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 766 65 - -

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobicrana jest wyltacznic przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbicrana jest od Klienta

przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firm¢ kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozs:

ia k=2, nie

zglednia niep:

&

Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wy
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto$¢ gomnej granicy zakresu pomiarowego”, Wartosci te
stanowig mformac;g o rezu)latach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane s3 niepewno$ci rozszerzone, dotyczq one warto$ci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

S — stwi

iz wy iami lub specyfikacjami odnoszqce si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodo$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.

i / specyfil

i oraz na zy ie Klienta.

Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ry7yko z mq zwigzane oraz 1dentyﬁkac38, ktore specyfikacje, normy lub ich czgéci sg spetnione, a ktore nie, podane saw uwagach. W przypadku uzyskania

rezultatow z badan, stwierdzenie zgod

sci dla r

o

w K¢

ych w

ic PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI - opinia i mlerpretaqa Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzle SPELNIA oznacza spetnienie wymagan, a NIE SPEELNIA oznacza niespeinienie wymagan.

Wym]u odnoszg si¢ wylgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami p

pobmma irep

w Spraw iu informacje wyré

'ywnos¢ probek pr

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci.

Lab

ium nie przechowuje probek po badaniach

chyba ze z Klientem ustalono inaczej

ionymi w Sprawozdaniu).
kursywa zostaly przekazanc przez Klienta. Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za te informacje. Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnoéci za sposob
ych przez Klienta do badan.

i pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.

Micjsce wykonywania badaf ("Lab."): L - Lajski, ul. Kosciclna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Do$wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimicrza Tymicnicckicgo 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badah sa wyd;
potwicrdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

w formie

j z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3

Uwagi:

Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptaciji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikaciji ryzyko bi¢dnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).
Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml

Suma trihalogenometanéw (THM) oznacza sumg stgzen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,

tribromometan.

Ogolna liczba mikroorganizmoéw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podioze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wgigbny

Sporzadzono dnia:

06-03-2025

Autoryzowal wynik:

Pracownik GBA POLSKA nr: 2120
Pracownik GBA POLSKA nr: 2255
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681

Mtiodszy Specjalista ds.

Pracownik GBA POLSKA nr:

Autoryzowal Sprawozdanie:

Srodowiska

2828

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

1/0/12/2024/3049/FM/C/4
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3049/FM/5

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2024/3049

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé  do
oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH <7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<7,6
- niccki bascnowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH < 7,8
Punkt pobrania: N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika Data*: 19 lutego 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Migjsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:40:00
Temp. probki pobranej [°C]: 31.0
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 — y . .
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 29373/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 19-02-2025 Data zakonczenia badan: 01-03-2025
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S |01
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 % -
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016) 8
04 ]
N
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 "'Z" -
(Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L | Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <100 jtk/ml; Rozp.MZ 0 % -
36+2°C (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
L | Liczba Legionclla sp. jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ nic wykryto % -
ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - | (Dz.U.2015.2016) 8
Matryca A: proc.5 (podtoze A - o)
BCYE) i proc.7 (podtoze C - GVPC) N
M | Mgtnosé NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,50 NTU; Rozp.MZ 0,26 0,04 Li] -
(Dz.U.2015.2016) )
]
N
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-ENISO 8467:2001 < 4,0 mg/l 02; Rozp.MZ <0,50 0,05 - ;
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu - (Dz.U.2015.2016) g
ChZT-Mn) / utlenialno$¢ &
M | Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-ENISO 10301:2002 < 0,03 mg/l; Rozp.MZ 0,014 0,002 % -
(Dz.U.2015.2016) 8
Q
N

£/0/12/2024/3049/FM/5
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S |01
M | Suma trihalogenometanéw (THM) mg/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <0,1 mg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 0,016 0,004 % -
2015.2016) a
Q
Q
N
M | Azotany mg/l A | PN-EN ISO 13395:2001 <20 mg/l; Rozp.MZ 9,2 1,4 g -
(Dz.U.2015.2016) 8
Qo
N
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,24 0,05 % -
(Dz.U.2015.2016) 8
) &)
N
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | od 0,30 mg/I do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,44 0,09 % -
(Dz.U.2015.2016) 8
]
N
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 971 65 - -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 770 65 - -
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ
w 3,5SM KCl (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).
U - nicpewnoéé rozszerzona pomiaru przy poziomic ufnoéci ok. 95% i wsp6lczynniku rozszerzenia k=2, nic uwzglgdnia nicpewnoéci pobicrania prébek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnoéé podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badah nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s3 przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto$é dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto$¢ gormej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowia informacj¢ o razu.ltatach badan. Jesli wraz z tak pnedstawmnyrm rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartoéci dolnej lub gomnej granicy zakresu pomiarowego metody.
S — stwierdzenic zgodnosci z wymaganiami lub spccyF J d ace sig do wynikow dla parametréw wskazanych w danym wicrszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodo$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada pode)mowuma de«.yz_u i ryzyku z mq zwnqznne oraz 1dcntyﬁkaqu ktére specyfikacje, normy lub ich czgéci sg spetnione, a ktore nie, podane sa W uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosci dla w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
Ol - opinia i mlerpretaqa Laboratonum w odniesieniu do uzyskanych wym.kbw Ja.koécmwych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA iespenienie wymagan
Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnic z infor jami przedstawionymi w Sprawozdaniu).
Zamieszc w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursyws zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobramx i repmzenlatywnoéé probek pxzckuanych przez Klienta do badaf.

P! bezp j zgody Lab ium nie moze by¢ powielane inaczej, Ja.k tylko w cafosci.
Laboratorium nic pzzechowu}c probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan ("Lab."): E. - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Do$wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznaf, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oryg'malnc dania z badan s wyd w formie clektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3
potw 7a 2g S¢ z oryginalem, sy kopiami
Uwagi:

Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametréw.

Przy stwierdzeniu zgodno$ci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).

Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml

Suma trihalogenometanéw (THM) oznacza sumg stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.

Ogolna liczba mikroorganizméow w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podtoze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglgbny

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
06-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Miodszy Specjalista ds. ) . X X
Pracownik GBA POLSKA nr: 2255 Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik GBA POLSKA nr: 2437
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 pracownik GBA porLskA ne: I INIAIINIEANRARARNOAR MR
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 2828

Pracownik GBA POLSKA nr: 2681

Sprawozdanic sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

1/0/12/2024/3049/FM/5
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mikrobiologia - fizykochemia - sensory

Pouskie CENTRUM

AKREDYTAC!

GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3049/F/C/6

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: i 1/0/12/2024/3049

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

7 m 7 m ) y 7

%Y

o

Informacje dodatkowe: Wartoéci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:

- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6

- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8

Punkt pobrania: W1 - woda wprowadzana do niecki basenu sportowego Data*: 19 lutego 2025

Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28

Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego O$rodka Sportowego w Biatymstoku

Urzqgdzenie aerozolujgce: Brak

Rodzaj wody: stodka

Godzina pobrania: 07:50:00

Temp. probki pobranej [°C]: 29.0

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 o i : §

Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Numer probki: 29374/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  19-02-2025 Data zakoficzenia badan: 27-02-2025

Lab. Badany parametr jom. | AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S | Ol
M | Azotany mg/l A | PN-EN ISO 13395:2001 <20 mg/l; Rozp.MZ 25 4 5

(Dz.U.2015.2016)

NIEZGODNE

Data* - w zaleznoéci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest daty: pobrania (gdy probka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

U - niepewno$é rozszerzona pomiaru przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Nicpewnos$¢ podaje si w sytuacii, gdy ma to znaczenic dla miarodajnosci wynikow bada lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenic Klienta.

Rezultaty badaf nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiednio ,.< warto§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto§¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowia informacjg o rezultatach badaf. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.

S — stwicrdzenic zgodnosci 7 wy iami lub specyfikacj d ace si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wicrszu, gdzic ZGODNE oznacza 7zgodo$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podcjmowania decyzji i ryzyko z nia zwigzanc oraz identyfikacja, ktére specyfikacje, normy lub ich czgéci s3 spetnione, a ktére nic, podanc s3 w uwagach. W przypadku uzyskania
Itatow z badan, stwierdzenie zgod idla Itatow spetniajgcych wy ia wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI - opinia i interpretacja Laboratorium w odni iu do uzyskanych wynikéw jako§ciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spetnienie wymagat, a NIE SPELNIA iespetnienie wymag
Wyniki odnosza si¢ wytacznic do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnic z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).
Zami w Spr daniu informacjc wyr6znionc kursywa zostaly przckazanc przez Klicnta. Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za te informacje. Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badafi.

p danie bez pi j zgody Lab ium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci.
Laboratorium nic przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klicntem ustalono inaczcj

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): £ - Lajski, ul. Kosciclna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doswiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznaf, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badaf s3 wydawane w formic clektronicznej z rozszerzeniem * .pdf, podpisanc kwalifikowanym podpisem clektronicznym. W zwigzku z tym wszystkic wydruki, o ile nic s3

potwierd: za zg| S¢ z orygi 54

Uwagi:
Badana probka nie spetnia wymagan wskazanych powyzej jako ,niezgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
06-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2437 WOdSSZZOigs;Js:;Sta ds. Posdpanckmallkomays polplsens shikirslcrayin
Pracownik GBA POLSKARE | | HHINEMUHAMANNMATRYMUIRMTU AN
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

1/0/12/2024/3049/F/C/6
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Sprawozdanie z badan Nr: 1./0/12/2024/3049/FM/C/7

AB 1095

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2024/3049

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

E- metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do
oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie).

B :
4 L . . .
Informacje dodatkowe: Wartos$ci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niccki bascnowc, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8
Punkt pobrania: W1 - woda wprowadzana do niecki basenu sportowego Data*: 19 lutego 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Miejsce pobrania: Plywalnia Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 07:50:00
Temp. probki pobranej [°C]: 29.0
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 . : .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 29374/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan: 19-02-2025 Data zakoficzenia badan: 01-03-2025
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S | OI
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 % -
EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016) 8
04 O
N
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-ENISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 "'Z" -
(Dz.U.2015.2016) §
N
L | Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <20 jtk/ml; Rozp.MZ 0 % -
36+2°C (Dz.U.2015.2016) 8
Q
N
M | Indcks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-ENISO 8467:2001 <0,50 0,05 - -
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -
ChZT-Mn) / utlenialno$é
PS | Chlor zwiazany (stgzenie chloramin) mg/1 A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/1 do 0,20 mg/l; Rozp.MZ 0,10 0,02 %" -
(Dz.U.2015.2016) g
Q
N
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0,47 0,09 - -
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 973 65 - -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)

1/0/12/2024/3049/FM/C/T







