PO-14/F-01. wyd. 07 z dnia 03.03.2025

Strona 1/2

‘ A1y, PCA
t; GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZEEDZYSZKOLNY OSRODEK SPORTO /\Qﬁ\ "/,2 P cne
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka®'vmstoku. ul. Zwyciestwa 23 z ““"“'
i WPLYNELO e
BA PO Sp.z0.0. ‘ 4 \\\ eAn;rma
;:,Aegber f)‘fsggAgROUP l Data 42'03 ................. 20 2\ f(" nlu\\‘\
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa PNE . ’7 9[4} /Z ) ............................. AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3043/FM/1

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2024/3043

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

ymaphwatel

Informacje dodatkowe: ‘Warto$ci minimalne dla redoks pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KClL:

- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6

- niccki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8

Punkt pobrania: NI - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 05 marca 2025

Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28

Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku

Urzgdzenie aerozolujgce: Brak

Rodzaj wody: stodka

Godzina pobrania: 07:05:00

Temp. probki pobranej [°C]: 28.8

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 o s X . .

Transport probek:  GBA POLSKA Sp.  0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Numer probki: 4022/03/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  05-03-2025 Data zakonczenia badan: 07-03-2025

Lab. Badany parametr j-m. AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0

1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,23 0,05
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/1 A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 mg/1 do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,46 0,09

(Dz.U.2015.2016)

PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe"; 966 65
(redoks) - Obliczenie (Eh) Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016)

PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe"; 765 65
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl w Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016)
3,5M KC1
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Data* - w zaleznoéci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy prébka pobi jest wylacznie przez prac ika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badZ dostarczana osobiécie przez Klienta).

U - niepewnos$é rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2, nie lgdnia nicp $ci pobicrani prébek za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewno$¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymag; i / specyfikacjami oraz na zy ie Klienta.

Rezultaty badah nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s3 przed. iane jako odpowiednio ,,< wartoéé dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> warto$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowia informacje o rezultatach badan. Je§li wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg mepewnoécx rozszerzone, dotycza one wartoéci dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowego metody.

Wymlﬂ odnoszg sw wy*qcmlc do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z infor przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Z C w Spi iu informacje wymzmone kursywy zostaly przeknume przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania i reg ywnos¢ probek przek ych przez Klienta do badafi.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafosci.

Laboratorium nic przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): £ - Lajski, ul. Ko$cielna 2a, 05-119 Legi , L - ul. Do$wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznah, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Orygmalne Sp’mwozdama z badal\ 93 W , w formic elektroni jz iem *.pdf, podpi kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkic wydruki, o ile nic s3

P 4 z.ory ! sy k

Uwagi:

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
12-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtlodszy Specjalista ds. . ) . .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 &rodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 ; .
pracowmitc e OESEARE MO
Sprawezdanic sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3043/FM/2

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
1/0/12/2024/3043

Inormacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki bascnowe, woda stona:

Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <7,8

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystat  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Miejsce pobrania:
Urzgdzenie aerozolujgce:
Rodzaj wody:

Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [°C]:

Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Brak
stodka
07:10:00
31.0

Punkt pobrania: N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika Data*: 05 marca 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007

Pobierajacy:

Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Numer probki: 4023/03/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 05-03-2025 Data zakoficzenia badan: 07-03-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0
1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-ENISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/1 A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,22 0,04
(D7.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0d 0,30 mg/1 do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,46 0,09
(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe"; 964 65
(redoks) - Obliczenie (Eh) Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe"; 763 65
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl w Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016)
3,5MKCl1
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Data* - w zaleznoéci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy prébka pobi jest wylacznie przez pr ika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).
U - nicpewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomic ufnoéci ok. 95% i wspétczynniku ia k=2, nic Igdnia nicpewnofci pobicrania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewno$¢ podaje sie¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikoéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badah nizsze lub wyzsze niz zakresy pomi; metod s3 pr iane jako odpowiednio ,,< wartoéé dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> wartoé¢ goérnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultataml badan podane s3 mepewnoécl rozszerzone, dotyczg one wartoéci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.
Wymh odnosza an wy}aczmc do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnic z informac) przed ionymi w Sprawozdaniu).

w Sp! iu informacje wyréznione kursywy zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobmma i ywnos¢ probek przek ych przez Klienta do badah.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczcj
Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legi 0, L - ul. Doswiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznaf, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oryginalne Sprawozdama z badan 53 Wyd d w formic clck i j z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkic wydruki, o ile nie sg
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Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
12-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mlodszy Specjalista ds. . . . .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 &sdowisks Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 . ,
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