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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3048/FM/1

Zleceniodawea: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku: 15-703 Biatystok. ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: L/0/12/2024/3048

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacii AB 1095) z zakresu elastveznego - referencyina o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencynej (wynik mozna wykorzystaé  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

Przedmiot badania: ‘Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/ApCl 3.5 M KCL:
- niecki basenowe, woda slodka: 750 mV gdy 6,5<pH <73, 770 mV gdy 7.3 <pH £ 7.6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH < 7.3; 750 mV gdy 7.3 < pH < 7.6
- niccki bascnowe. woda slona: 700 mV gdy 6.5 <pH = 7.3: 720mV gdy 7.3 <pH < 7.8
Punkt pobrania: W1 - woda wprowadzana do niecki basenu sportowego Data*: 16 kwietnia 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Migjsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Urzgdzenie acrozolujgee: Brak
Rodzaj wodv: stodka
Godzima pobrama: 07:50:00
Temp. probki pobranej [*C]: 29.2
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN IS0 19458:2007 e : E = ; 5
N erajacy: Ca OLS : 2153
Transport probek:  GBA POLSKA $p. 7 0.0, Pobierajacy Probkobiorea GBA POLSKA.nr: 21
Numer probki: 27257/04/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  16-04-2025 Data zakoniczenia badan: 18-04-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
L. | Liczba Escherichia coli Jtk/100ml AE | PN-EN [SO 9308-1:2014-12. PN-EN | 0 jtk/100ml: Rozp.MZ (Dz.1.2015.2016) 0
1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
I Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100m| AE | PN-EN IS0 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.17.2015.2016) 0
L | Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 < 20 jik/ml: Rozp.MZ (Dz.1).2015.2016) 0
3642°C
M | Indcks nadmanganianowy (chemiczne mg/l 02 A PN-EN ISO R467:2001 - 0.50 0.05
zapotrzebowanie tlemn - ChZT-Mn) /
utlenialnosé
PS | Chlor zwigzany (stgZenie chloramin) my/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01,2022 0d 0,00 mg/l do 0.20 mg/l; Rozp.MZ 0.12 0.04
(Dz.11.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0.48 0,10
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 7 dnia 10.01.2022 Patrz powyze] "Informacje dodatkowe™: 967 63
(redoks) - Obliczene (Eh) Rozp.MZ (Dz.11.2015.2016)

1/012/2024/3048/ FM/]
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A PB-247/T wyvd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe": 773 65
(redoks) - Pomiar elektrody Ag/AgCl w Rozp.MZ (Dz.1).2015.2016)
3.5M K1

Data* - w zaleznoéei od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA prabki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (zdy prabka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA. dostarczana jest preez firme Kurierskg badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

11 - mepewnodd rozszerzona pomian przy poziomic ufiiodei ok, 95% i wspolerynniku rozszerzenia k=2, nic vwrglgdma nicpewnoder pobicrania pribek, za wyijatkiem preypadkaw, gdy zostalo to zamaczone w uwagach
Nigpewnodd podaje sie w svluaci. gdy ma to znaczenie dla migrodanoeser wynikow badan Tub zgodnescl 7 wymaganiami / specyfikaciami oraz na zyczenie Klienta

Rerultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiednio .~ wartod¢ dolne] granicy zakresu pomiarowesa™ lub > wartosc gomej granicy zakresu pomiarowego™ Wartoder te
stanowia informacije o rezultatach badan. Jedli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan pos sa miepewnoécl rozszerzone. dotyeza one wartodei dolnej lub gome) granicy zakresu pomiarowego metody.

Wynikt odnosza si¢ wylaeznic do badanych probek (pobranych lub odebranyeh - zgodnic 7 mformacjami przedstawionymi w Sprawozdanin)

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywa zostaly preckazane przez Klienta. Laboratorum me ponost odpowiedzialnosei za te informacie. Laboratorinm nie ponost odpowiedzianosei za sposab
pobrania i reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemne) zgody Laboratorium nie moze hyc powielane inacze). jak tylko w calosci,

Laboratorium nic przechowujc prabek po badamach, chyba 7¢ 7 Klientem ustalono inaczey

Miegsee wykonywania badan ("Lab.") b - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doswindezalng $0a, 20280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P- ol Kazimierza Tymienieckicgo 34, 60-68|
PS - Pomiar [n-5itu

Moznan,

LIWAGA: Oryvgmalne Sprawordama 7 badai sa wydawane w formie clektromezne) 7 rozszerzeniem *.pdf, podpisanc kwalifikowanym podpisem clektronicznym, Worwigzku 7 tym wszystkic wydruki, o ile nie sp

potwierdzone zi zgodnose z orvginalem, sy kopiami

Uwagi:
Ogolna liczba mikroorganizmow w 3612°C — czas inkubacji 44+ 4h. zastosowanc podloze Agar z ckstrakiem drozdzowym, posiew wglcbny
Sporzadzono dnia: Autoryvzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
22-04-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mlodszy Specjalista ds. pedil O ) Gk it )
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska beipisano VA liliNewany iy potibienr Cekiromeanym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 I 3 .
Pracownik GBA POLSKA nr:
et WA
Sprawozdanic sporzgdzono w 1 cgz. Oryginal pdf: Zleeenindawea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3048/FM/2

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr:

L/0/12/2024/3048

Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku: 15-703 Biatystok. ul. Zwycigstwa 28

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjni - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

AE

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastyeznego - referencyina o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referency e {wynik mozna wykorzystac  do
oceny zgodnosel w obszarze regulowanym prawnie),

Przedmiot badania:

Wody na plywalni

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe, woda slodka:
- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka:

- niccki bascnowe. woda slona:

700 mV gdy 6.5 =pH < 7.3:

Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/ApCl 3.5 M KCI:
750 mV gdy 6.5<pH =73, 770 mV gdy 7.3 <pH < 7.6

720 mV gdy 6.5<pH <73, 750 mV gdy 7.3
720mV gdy 7.3 <pH < 7.8

<pH<T76

Punkt pobrania:

W2 - woda wprowadzana de niecki brodzika

Data*: 16 kwietnia 2025

Adres pobrania:

Migjsce pobrania:
Urzgdzenie acrozolujgee:
Rodzaj wodv:

Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [*C]:

15-703 Biatystok, ul.Zwyciestwa 28

Brak
stodka
08:00:00
31.0

Plywalnia Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dmia 10.01.2022, A PN-EN I1SO 19458:2007

Transport probek: — GBA POLSKA Sp. zo.o.

Pobierajacy: Probkob

iorca GBA POLSKA nr; 2153

Numer probki: 27258/04/25

Ocena probki:

bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan:

16-04-2025 Data zako

nczenia badan:  18-04-2025

Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
L. | Liczba Fschenichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN [SO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml: Rozp.MZ (Dz.1.2015.2016) 0
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
I Liczba Pseudomonas aecruginosa Jtk/100mI AE PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml: Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0
i Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE PN-EN ISO 6222:2004 < 20 jtk/ml; Rozp.MZ (D2.U.2015.2016) 0
36£2°C
M | Indcks nadmanganianowy (chemiczne mg/l O2 A PN-EN ISO 8467:2001 - 0,50 0.05
zapotrzehowanie tlenu - ChZT-Mn) /
utlenialnosé
PS | Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0.00 mg/1 do 0,20 mg/l; Rozp.MZ 0,17 0,04
(Dz.1.2015.2016)
PS [ Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dma 10.01.2022 047 0,09
PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mv A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyze] "Informacje dodatkowe™. 974 65
(redoks) - Ohliczenie (Eh) Rozp.MZ (Dz.11.2015.2016)

/60 12/2024/3048/FM 2




PO-14 1 -00, wyd, 08 7 dmiag 2703 20258

Lab. Badany parametr j.m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyze] "Informacje dodatkowe™; 775 65
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl w Rozp.MZ (Dz.1).2015.2016)
3S5MKCI

Data® - w zaleznosei od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (zdy prabka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POL SKA) lub odbioru (gdv prabka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GHA POLSKA., dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiécie przez Klienta).

U - nicpewnodé rozszerzona pomiani przy poziomic ufnodei ok, 95% i wspblezynniku rozszerzenia k=2, nic uwzglednia nicpewnodci pobicrania probek, za wyigtkiem preypadkaw, gdy zostalo to zazmaczone w uwagach
Niepewnodi podaje sie w svtuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodanosei wynikow hadan lub zgodnesei z wymaganiami / specyfikic 1 oraz na 7yczenie Klienta

Rezultaty hadan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio .= wartoéé dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub > wartosc gorne) granicy zakresn pomiarowego” Wartosci te
stanowia informacje o rezultatach badai. Jesli wraz 7 tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone. dotycza one wartosei dalne) Tub gome) granicy zakresu pomiarowego metody

Wyniki odnosza si¢ wylacmic do badanych probek (pobranyeh Tub adebranych - zgodnic 7 mformacjami przedstawionymi w Sprawozdanii}

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorm nie ponosi adpowiedzialnosei za te informacie
pobrania | reprezentalywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zzody Laboratorium nie moze hy¢ powielane inacz ik tylko w caloder

Laboratorium nic przechowuie prabek po badamach, chyba ¢ 7 Klientem ustalona inacze)

Miejsee wykonywania badan ("Lab ") b - Lajski, ul, Koseielni 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doswiadezalng 5ta, 20-280 Lublin. M - ul. Fabryezna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckicgo 34, 60-68
Poznah. PS - Pomiar [n-Situ

aboratorium nie ponosi adpowiedzialnoser za sposob

UWAGA: Orvginalne Sprawozdania 7 hadan sa wydawane w formie clektroniezng) 7 rozszerzeniem * pdf. podpisanc kwalifikowanym podpisem clektromernym. W rwiazku 7 tym wszystkic wydruki, o 1le me sa

potwierdzone zu zgodnose 7 orvginalem, sa koprami

Uwagi:
Ogolna liczba mikroorganizmow w 3612°C — czas inkubacji 44+4h. zastosowane podioze Agar z ckstraktem drozdzowym, posicw wgicbhny
Sporzadzono dnia: Autoryvzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:

22-04-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mlodszy Specjalista ds. s—— P ——— ektroni
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska odpisano kwalilikowanym podpisem elekironicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 P o : ’

Pracownik GBA POLSKA nr: |
s R

Sprawozdanic sporzgdzono w 1 egz, Oryginal pdf: Zleceniodawcea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

L/0 127202473048/ FM/ 1
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GBA POLSKA Sp. 7 0.0 Vﬁ/{ﬁ\\\:\‘ BADANIA

Member of GBA GROUP nlnh

ul. Mochtyniska 65, 03-289 Warszawa AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3048/F

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku: 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28

Zlecenie Nr: LA0/12/2024/3048

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi

Zatwierdzenie do wykonywania badan: Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 83/2023 z dn. 02.11.2023, PPIS w Katowicach nr NS.HK.9027.3.75.2024 7z
; ERERD RS SIS AR dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-TW.9022.3.2024. MM 7 dn. 20.06.2024r
Punkt pobrania: Z - woda doprowadzana do plywalni Data*: 16 kwietnia 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Migjsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Rodzaj wodv do spoZveia: uzdatniona
Godzina pobrania: 07:25:00
Temp. prabki pobranej [°C']: 11.5
Pobranic probck wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 £ e . .
L Tl Th - v "4 - q

Transport prébek:  GBA POLSKA $p. 7 0.0. Pobierajgcy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 27259/04/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  16-04-2025 Data zakonczenia badan:  18-04-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U

M | Indcks nadmanganianowy (chemiczne mp/l O2 A PN-EN [SO 8467:2001 1.6 0.2

zapotrzebowanie tlenu - Ch7 T-Mn) /
utlenialnose

Data* - w zalesnosei od sposobu pozyskania prees GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacenie prees pracawnika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prabka odbicrana jest od Klienta
precz pracownika GRA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kuricrska bad# dostarczana osobiscic przez Klienta)

U - niepewnosd rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoser ok, 95% 1 wapolezynniku rozszerzenia k=2. nie uwzglednia niepewnoser pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow. gdy zostalo (o zaznaczone w uwagach
Niepewnodé podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnoser 7 wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta

Rezultary hadan nizsze lub wy#sze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ..< wartod¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego”™ lub > warto$¢ gomnej granicy zakresu pomiarowego™. Wartosei te
stanowia informacie o rezultatach badan. Jeéh wraz 7 tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg nicpewnoder rozszerzone, dotycza onc wartosei dolnej Tub gdmej granicy zakresu pomiarowego metody.

Wyniki odnosza sig wylacznic do badanyeh prabek (pobranych lub odebranyeh — zgodnie 2 informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu )

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyréznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za 1o informacic. Laboratorivm nie ponosi adpowiedzialnosei za sposoly
pobrania 1 reprezentatywnose probek przekazanych przez Klienta do badan
Sprawozdanic bez piscmnei zgody Laboratanum nie moze byé powiclane maczei, j

tylko w catosei

Laboratorium nie przechowuge probek po badanach, chyba ze 7 Khientem ustalono inacze)

Mieisee wykonywania badan ("Lab.*): I - Lajski, ul. Kogcielna 2a. 05-119 Legionowo. [ - ul. Dogwiadezalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, I'- ul. Kazinierza Tymienieckiego 34, 60-68
Poznaf, PS - Pormar In-Situ

UWAGA: Orvainalne Sprawozdania z hadai sg wydawane w fornie elektroniczne] z rozszerzeniem * pdf. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzkn 2 tym wszystkie wydruki. o ile nie si
YE I | W) T K y I b 1 ) ) 3

potwierdzone za zgodnesc 7 orveinatem, sa kopiami

Uwagi:
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
22-04-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 T\ﬂmisg;«(";i!::cii::j‘:m ds. M —
pracownik GBA POTSKA | RINAM RO
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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GBA POLSKA Sp. 7 0.0, Kl BADANIA
nin

Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, D3-289 Warszawa

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3048/FM/4

Zleceniodawea: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku: 15-703 Biatystok. ul. Zwycigstwa 28

Zlecenie Nr: L/0/12/2024/3048

A - metodvka akredytowana (nr akredytacii AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyne (wynik mozna wykorzysta¢  do

AE - oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
Przedmiot badania: ‘Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodyg Ag/AgCl 3.5 M KCl:
- niecki basenowe, woda slodka: 750 mV gdy 6,5<pH =73, 770 mV gdy 7.3 <pH =76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720mV gdy 6.5 <pH <7.3; 750 mV gdy 7.3 < pH < 7.6
- niccki bascnowe. woda stona: 700 mV gdy 6.5 <pH < 7.3: 720 mV gdy 7.3 <=pH = 7.8
Punkt pobrania: NI - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 16 kwietnia 2025
Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul.Zwycigstwa 28
Migjsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Ofrodka Sportowego w Bialymstoku
Urzqgdzenie acrozolujgee: Brak
Rodzaj wodv: stodka
Godzina pobrania: 07:30:00
Temp. probki pobranej [*CJ: 29.0
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022. A PN-EN 18O 19458:2007 R - : . 5 :
= f ajacy: 2 OL! r: 2153
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. 7 0.0. Pobierajacy Probksbisted GBA POLSKAnr: 2]
Numer probki: 27255/04/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  16-04-2025 Data zakonczenia badan: 23-04-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
L. | Liczba Escherichia coli Jtk/100ml AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml: Rozp.MZ (Dz.U,2015,2016) 0
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
1 Liczha Pscudomonas aeruginosa Jtk/100ml AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml: Rozp,MZ (Dz.1,2015.2016) 0
L | Ogdlna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 < 100 jtk/ml: Rozp.MZ 0
3642°C (D7 1U.2015.2016)
M | Mgtnos¢ NTU A PN-EN IS0 7027-1:2016-09 < 0.50 NTU; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016), 0,34 0.05
M | Indeks nadmanganianowy (chemiczne mg/102 A PN-EN ISO 8467:2001 < 4.0 mg/l O2: Rozp.MZ <{,50 0,05
zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.1.2015.2016)
utlemalnosc
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10,01.2022 od 0,00 mg/l do 0.30 mg/l: Rozp.MZ 0.21 0,04
(D2, U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0.30 mg/l do 0,60 mg/l: Rozp.MZ, 0,44 0.09
(Dz.1.2015.2016)
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 7 dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe": 071 63
(redoks) - Obliczenie (Eh) Rozp.MZ (Dz.1.2015.2016)
PS | Potencyal utleniajaco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyze] "Informacje dodatkowe™; 770 65
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl w Rozp. MZ (Dz.11.2015.2016)
35MKCI

Data* - w zaleznodci od sposobu pozyskania przez GBA POLSK A probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie praez pracownika GRA POLSKA) lub odbioru (gdy pribka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kuriersky badz dostarczana osobiseic przez Klienta)
11 - nicpewnogé rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoécr ok. 95% 1 wspolezynniku rozszerzenia k=2. me uwzglednia niepewnoscr pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow. pdy zostalo to zaznaczone w uwi
Niepewnodé podaje sie w svluacii, edy ma o znaczenie dla miarodajnosel wynikow badai lub zgodnosei 7 wvmaganiami / specy (ikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio .~ wartoi¢ dalne) granicy zakresu pomiarowego™ Tub .. - wartosé gdmei granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stana i informacic o rezultatach hadan, Jesh wraz z fak przedstawionymi rezultatami badan podanc sq nicpewnoscr rozszerzone. dotyezg one wartosei dolngg lub gomey granicy zakresu pomiarowego metody
Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych - zgodnie 2 informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)
Zamieszczone w Sprawozdaniu informacie wyrdznione kursywa zostaly preekazane prees Klienta. Laboratorium nie ponosi adpowiedzialnosei 2a 1e informacie. Laboratorium nie ponost odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przckazanych prrez Klienta do badan.
S wzdanic bez pisemnge) zgody Laboratorium nic moie hye powiclane inaczey, jak tylko w catoser.

oratorium nie przechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inacze)

La
Micisce wykonywania badai ("Lab."): L. - Lajski, ul. Kascielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Dodwiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-104 Mystowice. P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-68]

Poman. Ps - Pomiar In-Situ

UWAGA: Orvemalne Sprawozdania z badan s wydawane w formie elektroniczne z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku 7 tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
potwierdzone za zgodnoi¢ 7 oryginalem. sa kopiann,

Uwagi:
e Ogolna liczba mikroorganizmow w 3642°C — czas inkubacji 44-+4h, zastosowane podloze Agar 7 ckstraktem drozdzowym, posiew welebny
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
24-04-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Miodszy Specjalista ds. . ) . .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 T W 3 .
o L o pracownic 8 POLSA | AR

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawcea, kopia pdf: Archiwam w/m

Koniec Sprawozdania
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GBA POLSKA Sp. z 0.0 ,f"zﬂ\“\‘ BADANIA
Member of GBA GROUP s
ul. Machtyfiska 65, 03-289 Warszawa AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: L/0/12/2024/3048/FM/5
Zleceniodawea: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku: 15-703 Bialtystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: L/0/12/2024/3048

A - metodvka akredytowana (nr akredytacii AB 1095): referencyina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacii AB 1095) z zakresu elastycznego - referencya o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencynej (wynik mozna wykorzystac  do
"7 oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: Wody na ptywalni
Informacje dodatkowe: Warlosci minimalne dla redoks. pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
- niecki basenowe, woda slodka: 750 mV gdy 6,5<pH =73: 770 mV gdy 73 <=pH = 7.6
- niecki dla dzieci do lat 3. woda stodka: 720 mV gdy 6,5<pH <7.3: 750 mV gdy 7.3 < pH < 7.6
- niccki bascnowe, woda slona: 700 mV gdy 6.5<pH = 7.3:720mV gdy 7.3 < pH = 7.8
Punkt pobrania: N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika Data*: 16 kwietnia 2025
Adres pobrama: 15-703 Biatystok, ul.Zwyciestwa 28
Migjsce pobrania: Plywalma Migdzyszkolnego Ofrodka Sportowego w Bialymstoku
Urzadzenie acrozolujgee: Brak
Rodzaj wodv: slodka
Gaodzina pobrama: 07:40:00
Temp. praobki pobranej ["C]: 30.6
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 7 dma 10.01.2022. A PN-EN IS0 19458:2007 5 : 5 ! i 5 i
N i Crajacy: & OL 22153
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. 7z 0.0, Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 27256/04/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  16-04-2025 Data zakonczenia badan:  23-04-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
L | Liczba Escherichia coh Jk/T00mI AE | PN-EN SO 9308-1:2014-12. PN-EN | 0 jtk/100ml: Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0
1SO 930K-1:2014-12/A1:2017-04
i Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN IS0 16266:2009 0 jtk/100ml: Rozp MZ (Dz.1.2015.2016) 0
1 Ogdlna liezba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 < 100 jtk/ml: Rozp. MZ 0
36 E2°C (Dz.17.2015.2016)
M [ Mgtnosc NTU A PN-EN IS0 7027-1:2016-09 < (.50 NTU: Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) 0.43 0.06
M | Indeks nadmanganianowy (chemiczne my/l1 02 A PN-EN ISO R467:2001 < 4.0 mg/1 O2; Rozp.MZ 0,79 0,08
zapotrzehowanie tlenu - ChZT-Mn)/ (Dz.U.2015.2016)
utlemalnosc
PS | Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/l A PB-25/P wyd. 7 7 dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0.30 mg/l; Rozp. M7, 0.24 0,05
(D=2 L.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 mg/l do 0.60 mg/l: Rozp. M7 0.45 0.09
(Dz.11.2015.2016)

[ /0 12/2024/304% FM/5



Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mvV A PB-247/P wyd. 4 7 dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe™: 073 65
(redoks) - Obliczenie (Eh) Rozp.MZ (D2.1.2015.2016)
PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mv A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje dodatkowe™: 772 65
(redoks) - Pomiar elektrodg Ag/AgCl w Rozp MZ (Dz.11.2015.2016)
35M KOl

Data* - w ralesnosei od sposobu pozyskama przez GRA POLSKA prabki jest datg: pobrania (gdy probka pohierama jest wylacznie pravz pracownika GRA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Khenta
przez pracownika GBA POLSK A, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscic przez Khenta)

17 - niepewnoéd rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnodei ok, 95% 1 wspalezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia miepewnoéer pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow. gdy zostalo to zaznaczone w uwagach
Nigpewnosé podaje sie w svluacii. gdy ma 1 znaczenie dla miarodajnosci wynikow badai lub zgodnosci # wymaganiaim / specylikaciami oraz na zyczenie Klienta,

Rezultaty badan nizsze luh wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiednio .« wartos¢ dolnej gramicy zakresu pomiarowego™ lub .~ wartosé gome) graniey 7akresu pomiarowego”. Warlosci te
stanowin informacic o rezultatach badan, Jedli wraz 7 tak przedstawionymi rezultatami hadan podane sy nicpewnaicr rozszerzone, dotyezyg one wartosei doinef lub gorey granicy zakresu ponarowego metody

Wyniki odnoszy si¢ wyticznie do badanych probek (pobranyeh lub odebranych - zgodnie 7 infonmacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)

Zamieszceone w Sprawazdaniu inlormacje wyrdenione kursywa zostaly preekazane preez Klienta. Laboratorium nie ponosi ndpowiedzialnosei za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pohramia 1 reprezematywnos¢ probek przckazanych przez Klienta do hadan

Sprawozdanic bz prsemneg zgody Laboratorium nie moze bye powiclane inaczey. jak tylko w catosci.

vorium nie przechownje probek po hadaniach. chyba ze 7 Klientem ustalono inaczej

wykonywania badan ("Lah."): L. - Lajski. ul. Ko&eielna 2a. 05-119 Legionowo, L - ul. Doswiadczalna 50a, 20-280 Lublin. M - ul. Fabryesna 7, 41404 Myslowice, P~ ul. Kazimierza Tymienieckiego 3. 60-681
Poznan, PS - Poimar In-Situ

UWAGA: Orvaimalne Sprawozdania z badan s3 wydawane w formie elekironiczne| z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicenym. W zwigzkn 7 tym wseystkie wydruki, o ile nie sy
potwierdzone za zgodnosé 7 orvginalem. s3 kopiami,

Uwagi:
Ogalna liczba mikroorganizmow w 364 2°C — ezas inkubacji 44-+4h, zastosowane podtoze Agar 7 ekstraktem drozdzowym, posiew wgtebny

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
24-04-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Miodszy Specjalista ds. . ¢ : .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska Podpisano kwalifikoewanym podpisem elektronicznym

Pracownik GBA POLSKA nr: 2656

Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 Pracomic GEA FOLSRAmE Il mm

2828
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Sprawozdanic sporzadzono w | egz. Oryginal pdf: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m
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