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t‘ GBAPOLSKA LABORATORIA BADAW(CZE? - s L TR ’ fl:“zp:

mikrobiologia - fizykochemia - senoryka - &3 %

GBA POLSKA Sp. 7 0.0. ¢ BADANIA
Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/05/2025/315/FM/1

Zleceniodawcea: Migdzyszkolny Osrodck Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Bialystok. ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: L/0/05/2025/315

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

metodyka akredvtowana (nr akredvtacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyina o 1le prawo tak stanowi ' rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodnoscr w obszarze regulowanym prawnic)

Przedmiot badania: ‘Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pormar clektrodg Ag/AgCl 3.5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6.5<pH<73.770 mV gdy 7.3 - pH < 7.6
- mecki dla dzieer do lat 3, woda slodka: T20mV gdy 6,5<pH<7.3: 750 mV gdy 7.3 <pH < 7.6
- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6,5 <pH < 7.3; 720 mV gdy 7.3 < pHH < 7.8
Punkt pobrania: NI - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 04 czerwca 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Migjsce pobrania: Ptywalnma Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rod=aj wody stodka
Godzina pobrania: 07:50:00
Temp. probki pobranej [C]: 28.8
Pobranic probek wg: A PB-164/P 1. 5 z dnia 10.01.2022. A PN-EN ISO 19458:2007 ;
SIS Pm_n e . ‘ X t"“_ i Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0 ’
Numer probki: 4089/06/235 Ocena probki: — bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  04-06-2025 Data zakonczenia badan: 09-06-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
i Liczba Escherichia coli itk/100ml [ AE | PN-EN [SO 9308-1:2014-12. PN- | 0 jtk/100ml: Rozp. M7 0 ZGODNE
EN SO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.11.2015.2016)
04
L | Liczba Pscudomonas acruginosa K 100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml: Rozp.MZ 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS [ Chlor zwigzany (st¢zenie chloramin) mg/l A PB-25/P wyd. 7 # dmia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l: Rozp.MZ 0.24 0.05 ZGODNE
(Dz.1.2015.2016)
PS [ Chlor wolny mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,30 mg/l do 0,60 mg/l: Rozp.MZ 0.43 0,09 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjal utlemajgeo-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dma 10.01.2022 | Patrz powyze] "Informacje 960 65
(redoks) - Obliczenmie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.L.2015.2016)
PS | Potencjat utleniajgco-redukujacy mV A [ PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 759 63 -
(redoks) - Pomiar clektrodg Ag/AgCl dodatkowe”; Rozp.M7
w 3.5M Kl (Dz.1.2015.2016)
M | Indeks nadmanganianowy mg/1 02 A PN-EN ISO 8467:2001 < 4.0 mg/1 02; Rozp. M7 1.4 0.1 ZGODNE
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu - (Dz.11.2015.2016)
ChZT-Mn) / utlenialnosce

L/0/05/2025/315 FM/|
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Data* - w zaleinoset od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA prabki jest datg: pobramia (gdy prabka pobierana jest wylacznie przez pracownika GRA POLSKA) lab odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienia
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez finne kurierskg badz dostarczana osobiscie przez Klienta)

U - niepewnosé rozszerzona pomiary przy poziomic ufitosel ok. 95% i wspalezynniku rozszerzenia k=2, nic uwzglednia niepewnosei pobicrania probek. 7a wyjatkiem przypadkinw, pdy zostato 1o zaaczone w uwagach
Niepewnos¢ padaje sig w sytuacyi, gdy ma to znaczenie dla marodajnosci wynikow badan lub zgodnosci 7 wymagamami / specyfikacjami oraz na zyvezenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze m7 zakresy pomiarowe metod sa przedstawiance jako odpowiednio ..~ wartoéé dolney gramiey zakresu pomiarowege™ lub .~ wartode gomej granicy zakresu pomiarowego™. Wartosen te
stanowiy informacie o rezultatach badan. Jesli wraz 7 tak preedstawionymi rezultatami badan podane sg mepewnoscl rozszerzone, dotyezq one wartosei dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

S0 - stwierdzenic zgodnoser / opi nterpreracia, gdzic:

S - stwierdzenie zgodnosel z wymaganiami lub speeyfikacjami odnos
Uzgodmona z Klientem zasada podejmowania decyzji 1 ryzyko 7 mia zwigzane oraz identyfikacja, ktdre specyfikacje. normy lub ich czgsei sq spetnione, a ktore nic. podanc sa w uwagach. W pray]
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosei dla rezultatow spelniaeyveh wymagania wskazane w Komumkacie PCA 353 7 dinia 24,08 2021 jest realizowane w ramach opinii 1 interpretaci

Ol — opinia i interpretacia Laboratorium w adnicsieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatéw 7 badan, gdzic SPELNIA oznacza spelienic wymagan, a NIE SPELNIA oznacza nicspelnicnic wymagan,
Wyniki adnosza si¢ wytgeznie do badanyeh probek (pobranyeh lub odebranveh - zgodnie 7 informacgami przedstawionymi w Sprawozdani )

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywa zostaty przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnogei za (¢ informacje. Laboratorium nie ponosi odpowicdzialneser #a sposob
pobrania 1 reprezentatywnosc probek przekazanych przez Klienta do badan

Sprawozdanic bez pisemne) zgady Laboratorium nic moze hyé powiclane inacze), jak tylko w catosa

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inacze)

sce wykonywanma badan ("Lab,"): L - Lajski, ul. Kosciclna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doswiadczalna 50a. 20-280 Lublin. M - ul. Fabrvezna 7, 41-404 Myslowice. P - ul. Kazimerza Tymicnieckicgo 34, 60-681
Poznan, W - ul. Zabkowska 18, 03-735 Warszawa, PS - Pomiar In-Sitn

e si¢ do wynikow dla parametraow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNIL: oznacza zgodose, a NIEZGODNLE oznacza brak zgodnosci
padku uzyskania

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektroniczne] z rozszerzeniem *.pdl. podpisane kwahfikowanym podpisem elektronieznym. W zwuzku 2 tym wszystkie wyvdnuki, o ile nie sa
ye P Y ) 3 ¥ 3 1
potwierdzone za zgodnosc 7 oryginalem. sg kopiami.

Uwagi:
Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,zgodne™ w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano de proste] akceptacyi opisana w wytyeznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdnej akeeptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
09-06-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtodszy Specjalista ds. — S A oty
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska otpisane Ayaliivkowanym pedpisem elekironicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 : -
i Pracownik GBA POLSKA nr:
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 jcal (e
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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GBA POLSKA Sp. 7 0.0
Member of GBA GROUP
ul, Machtynska 65, 03-289 Warszawa
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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/05/2025/315/FM/2

Zleceniodawca:

ZLlecenie Nr:

LA0/05/2025/315

Migdzyszkolny Osrodck Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28

A - metodyka akredvtowana (nr akredytacji AB 1095); referencyina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) 7 zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi

" oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnic).

/ rownowazna do referencyne) (wynik mozna wykorzysta¢  do

Przedmiot badania:

Wody na plywalni -

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:

- niccki dla dziccr do lat 3, woda stodka:

- niecki basenowe, woda stona:

Wartosei minimalne dla redoks, pomiar clektroda Ag/AgC1 3.5 M KCl:
750 mV gdy 6.5<pH <7.3; 770 mV gdy 7.3 <= pH = 7.6
720mV gdy 6 5=pH=73; 750 mV gdy 7.3 <pH =76
700 mV gdy 6,5<pH<73; 720 mV gdy 7.3 < pH < 7.8

Punkt pobrania:

N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika

Data*: 04 czerwca 2025

Adres pobrania:

Miegjsce pobrania;
Urzqdzenie aerazolujgce:
Rodzaj wody:

Godzina pobrania:

Temp. prabki pobranej [C]:

15-703 Bialystok, ul.Zwycigstwa 28

Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku

Brak

stodka

08:00:00

30.1

Pobranic probek wg: A PB-164/P wyd. § z dnia 10.01.2022, A PN-EN 1S0 19458:2007

Transport probek:

GBA POLSKA Sp. zo.o,

Pobicrajacy:

Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Numer probki: 4090/06/25

Ocena probki:

bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan:

04-06-2025

Data zakonczenia badan:

06-06-2025

Lab. Badany parametr j.m. AKr. Metodvka badania wg Wymagania Wynik U S/01
i Liczba Escherichia coli JkA100ml | AE | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, PN- 0 jtk/100ml: Rozp.MZ 0 ZGODNE
EN 150 9308-1:2014-12/A1:2017- [ (Dz.U.2015.2016)
04
I Liczba Pscudomonas acruginosa jik/100ml | AE | PN-EN ISO [6266:2009 0 jtk/100ml: Rozp.M7. 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor zwiazany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0.00 mg/l do 0,30 mg/l: Rozp.MZ 0.23 0.05 ZGODNE
(D2.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 7 dnia 10.01.2022 od 0,30 mg/l do 0.60 mg/l; Rozp.M7Z. 0.46 0,09 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjal utlenmiajgco-redukujgcy mV A PB-247/1 wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 966 65 -
(redoks) - Obliczenic (Eh) dodatkowe": Rozp. M7
(Dz.11.2015.2016)
PS | Potencjal utleniajgco-redukujgcy mV A PB-247/P wyd. 4 7 dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 765 65 -
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp. M7
w3 5M KCl (DzL1.2015.2016)

LOS/2025/3 15 FM/2
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Data* - w zaleznosei ad sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wvlacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kunierska bad7 dostarczana osobiscic przez Klienta)

U - niepewnose rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosct ok. 95% i wspilezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnoscei pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Nicpewnosé podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoser wynikow badan lub zgodnosci 7 wymaganmami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klhienta

Rezultaty hadan nizsze lub wyZsze niz zakresy pomiarowe metod sq przedstawiane jako odpowiednio ., wartosé dalnej gramiey zakresu pormarowego™ lub = wartodé gorne) granicy zakresu pomiarowego”™. Wartosel te
stanowia informacig o rezultatach badan. Jesli wraz 7 tak przedstawionvmi rezultatami badan podanc sa niepewnosci rozszerzone. dotyeza one wartosei dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody

SIOI - stwierdzenie zgodnoscr / opinia 1 terpretacya, gdzie:

§ - stwierdzenic zgodnosci 7 wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikéw dla parametraw wskazanyeh w danym wicrszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodosé, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnoéer,
Uzgodmona 7 Klientem zasada podejmowania decyzii i rvzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja. ktore specyfikacje. noriny lub ich czgser sy spetnione, a ktore nie, podane ch. W przypadku uzyskania
rezultatow 7 badan, stwierdzenie zgadnodei dla rezultatow spetniajaeveh wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 7 disa 24.08.2021 jest realizowane w ramach opmnii 1 interpretach

Ol opinia | interpretacia Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z hadai. gdzie SPEENTA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienic wymagan
Wyniki odnosza si¢ wylacznic do badanyeh probek (pobranyeh lub odebranyeh — zgodnic 7 informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywq zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoser za te informacie. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za sposob
pobrania | reprezentatywnosé probek przekazanyeh przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemne) zgody Laboratorium nie moze hy¢ powielane inaczer. juk tylko w calogcet

Labaratarium nie preechowuie probek po badaniach. chyba z¢ 2 Klientem ustalono inacze

Miejsee wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowao, L. - ul. Dogwiadczalna S0a. 20-280 Lublin, M - ul Fabryezna 7. 41-404 Myslowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-08
Poznan, W — ul. Zabkowska 18, 03-735 Warszawa, 'S - Parar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania # badan sa wydawane w formic elekironiczne| # rozszerzeniom * pdf, padpisane kwahfikowanym podpisem elekiromeznym. W zwigzku 7 tym wszystkic wydruki. o ile me sg
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sa kopiami

Uwagi:
Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako .zgodne™ w zakresic badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznyeh dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zhlizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
09-06-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtodszy Specjalista ds. — ——— - —
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska odpisano kwalllikowanym podpisem elekironicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 G . -
Pracownik GBA POLSKA nr:
o R

Sprawozdanic sporzadzono w | egs. Oryginal pdl: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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GBA POLSKA Sp zo0 ',/“” l\\-'\‘\\ ‘ BADANIA
Member of GRA GROUP nln
AB 1095

ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/05/2025/315/F/3

Zleceniodawea: Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Riatymstoku, 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: £/0/05/2025/315

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095). referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 102/2024 z dn. 16102024, PPIS w Katowicach nr NS_HK 9027 3 752024

darencadzeniede wykonywanix badali 2 dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-JW 9022 3 2024 MM 7 dn 20 06 2024r
Punkt pobrania: Kurek czerpalny- woda zasilajgea Data*: 04 czerwea 2025
Adres pobrania 15-703 Biatystok, ul Zwyciestwa 28
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Godzina pobrania 07:45:00
Temp. probki pobranej [°C] 13.0
Pobranie probek wg: A PN-1SO 5667-5:2017-10 , 2 ’ . : .
P ; b G & 53
Tt probisk GBA POLSKA Sp. 2 0.0 Pobierajacy Probkobiorca GBA POLSKA nr 21
Numer probki 4093/06/25 QOcena probki.  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  04-06-2025 Data zakonczenia badan: 09-06-2025
Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A PN-EN ISO 8467:2001 24 0.2 -
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -
ChZT-Mn) / utlemalnosé

Data® - w zaleimoécei od sposobu pozyskama przez GBA POLSKA prabki jest data: pobrania (gdy prabka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub adbioru (gdy prabka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA. dostarczana jest przez firme kurierska bad# dostarczana osobiscie przez Klienta)

U - niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnodci ok 95% 1 wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnogci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagnch
Niepewnosé podaje sie w sytuac)i, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéer wynikéw badan lub zgodnoci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Khenta

Rezultaty badan nizsze luh wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiedmio < wartoéé dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub .~ wartoéé gamey granicy zakresu pomiarowego” Wartosel te
stanowia informacje o rezultatach hadan. ledli wraz z tak przedstawionymi rezultatami hadaf podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartoscr dolnej lub gorme) granicy zakresu pomiarowego metody

S/01 - stwierdzenie zgodnosci / opinia 1 interpretacja, gdzie

§ — stwierdzenie zgodnodci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace sig do wynikow dla parametraw wskazanych w danym wierszu, pdzie ZGODNE ozmacza zgodosé. a NTEZGODNE oznacza brak zgodnogcr
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyz)i 1 ryzyko z nia zwiazane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czesci sa spelnione, a ktore nie, podane sa w uwagach, W przypadku uzyskania
rezultatow z hadan. stwierdzenie zgodnosa dla rezultatow spetniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24 08 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji

OF - opima 1 interpretacja Laboratorium w edniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spehnienie wymagan, » NIE SPEENIA o7nacza niespelnienie wymagan
Wyniki adnosz sie wylacznie do badanych prabek (pohranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyréznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta Laboratorium mie ponosi odpowiedzialnoser za te informacje Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoscr za sposoh
pobramia 1 reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez msemne) zgody Laboratorium nie moze hyé powielane inaczej, jak tylko w catodci

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab ") L - Lajski, ul Koscielna 2a. 05-119 Legionowo, L - ul Dogwiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul Fahryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, W —ul. Zabkowska 18, 03-735 Warszawa, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektroniczne) z rozszerzeniem * pdf. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. sg kopiami

Uwagi:
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
10-06-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 Mtodszy Specjalista ds ) . . .
Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
oA [T T TR

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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