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Lleceniodawea:

Zlecenie Nr:

Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku: 15-703 Bialystok. ul. Zwycigstwa 28

L/0/09/2025/3035

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

A - metodvka akredvtowana (nr akredyvtacji AB 1095); referencyna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoser w obszarze regulowanym prawnie)

Decyzje: PPIS w Legionowie nr H

: N 45/2025 z dn. 15.10.2025, PPIS w Katowicach nr
NS HK.9027.3.14 2025 NK 7 dn. 23 09 2025, PPIS w Poznaniu nr HK-IW.9022.21 2025 7 dn. 21.06.2025r

Punkt pobrania:

Z —woda doprowadzana do plywalni, lazienka technikow

Data*: 17 pazdziernika 2025

Adres pobrania:
Migjsce pobrania:
Rod=aj wodv do spozycia:

15-703 Bialystok. ul.Zwycigstwa 28
Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
uzdatniona

10:55:00
14.9

Godzina pobrania:
Temp. probki pobranej [*C]:

Pobranie probek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10

(chemiczne zapotrzebowame tlenu -
ChZT-Mn) / utlemialnos¢

Transpost probek GBA POLSKA Sp. 7 0.0 Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2658

Numer probki: 33234/10/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  17-10-2025 Data zakonczenia badan: 21-10-2025

Lab, Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-EN IS0 8467:2001 28 03 &

Data* - w zaleznosci od sposobu pozvskania przez GBA POLSKA probki jest data pobrania (gdy probka pobierana jest wylaczmie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez Klienta)

U - niepewnosé rozszerzona pol
Niepewnosc podaje si¢ w sytuacj

ru przy poziomie ufnosci ok 95% 1 wspdlezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobier
i1, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zvezenie Klienta
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiednio .~ wartosc dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub

na probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach

- wartosc gornej granicy zakresu pomiarowego” Wartosci te

stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sq niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gome granicy zakresu pomiarowego metody

S/01 - stwierdzente zgodnosct / opinia 1 interpretacia, gdzie

S — stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specy fikacjami odnoszace sig do wynikow dla parametrow wskazanvch w danym wierszn, gdzie ZGODNE oznacza zgodosc. a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci

Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nia zwiazane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czesci sa spelnione, a ktare nie. podane
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spelniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24 08 2021 jest realizowane w ramach opin

wuwagach W pravpadku uzyskania
i interpretacji

Ol —opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanvch wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza speinienie wymagan, a NIE SPEENIA oznacza mespefnienie wymagan
Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek (pobranvch lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)
Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta Laboratorium nte ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi adpowiedzialnosci za sposob

pobrania 1 reprezentatywnosé probek przekazanveh przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byc powielane inaczej. jak tylko w calosc

Labaratarium nie przechowuje probek po badaniach. chvba ze z Klientem ustalono inacze)

ce wykonywania badan ("Lab ") M - ul Fabrvezna 7, 41-404 Myslowice

UWAGA Orveinalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *

potwierdzone za zgodnosc z oryginalem, sa kopiami

pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie 53

Uwagi:

Sporzgdzono dnia:
21-10-2025

Autoryzowal wynik:
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681

Autoryzowal Sprawozdanie:

Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik GBA POLSKA nr:
2370

Speawozdanie sporzadzono w | egz.

Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

L/0/09/2025/3035/F/1
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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/09/2025/3035/FM/C/2

Zleceniodawca:

Llecenie Nr:

Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku: 15-703 Bialvstok. ul. Zwycigstwa 28
L/0/09/2025/3035

A - metodyka akredytowana (nr akredvtacy AB 1095). referencyina - o ile prawo tak stanows (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoscr w obszarze regulowanym prawnie)

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Przedmiot badania:

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe. woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka:

- niccki basenowe. woda slona:

W'lrl()ﬂu minimalne dla rLdoks pomiar Llcklmda AEIAL(I 1 § M KCl:
750 mV gdy 6,5 <pH<73:770mV gdy 7.3 <pH <76
720mV gdy 6,5 <pH <7.3: 750 mV gdy 7.3 <pH < 7.6
700 mV gdy 6.5 <pH<7.3:720mV gdy 7.3 <pH < 7.8

Punkt pobrania:

N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika

Data*: 17 pazdziernika 2025

Adres pobrania:

Miejsce pobrania:
Urzgd=enie aerozolujgce:
Rod=aj wodv:

Godzina pobrania:

Temp. prabki pobranej [*C]:

15-703 Bialystok. ul Zwycigstwa 28

Plvwalnia Miedzyvszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Brak

stodka

10:41:00

290

Pobranie probek wg' A PB-164/P wyd. § z dmia 10.01.202
GBA POLSKA Sp. 7 0.0.

Transport probek

2. A PN-EN 1SO 19458:2007 Pitikaiaiac

Probkobiorea GBA POLSKA nr 2658

Numer probki: 33231/10/25

(Ocena probki:

bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  17-10-2025

Data zakonczenia badan:

22-10-2025

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
L. | Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | AE | PN=EN 1SO 9308-1:2014-12. PN- | 0 jtk/100ml; Rozp MZ 0 ZGODNE
EN ISO9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.1].2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
L | Ogdlna iczba mikroorganizmow w Jtk/ml AE | PN-EN 1S0 6222:2004 < 100 jtk/ml: Rozp.MZ 0 ZGODNE
3622°C (Dz.U.2015.2016)
M | Mgtnhose NTU A PN-EN [SO 7027-1:2016-09 < 0.50 NTU. Rozp MZ 0,26 0.04 ZGODNE
(Dz.11.2015.2016)
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A PN-EN I1SO 8467:2001 < 4.0 mg/1 02: Rozp MZ < L350 0.05 SPELNIA
(chemiczne zapotizebowanie tlenu - (Dz. 112015 2016)
ChZT-Mn) / utlenalnos¢
M | Chloroform (triichlorometan) my/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0.03 mg/l. Rozp. MZ < (L0010 0.0001 SPELNIA
(Dz.11.2015 2016)
M | Suma trihalogenometanow (THM) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0.1 mg/l: Rozp. MZ (Dz.U. 0.0010 0.0003 SPELNIA
2015.2016)

1/0/09/2025/3035/FM/C/2
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Lab. Badany parametr jom. | AKkr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

(Dz.U.2015.2016)

PS | Chlor zwiazany (stgzenie chloramun) mg/l A PB-25/P wyd. 7 z dma 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0.30 mg/l; Rozp MZ 0.25 0,05 ZGODNE

(Dz.U.20152016)

PS | Chlor wolny my/l A | PB-25/P wyd. 7 zdnia 10.01.2022 [ od 0,30 mg/l do 0,60 mg/l; Rozp MZ 0.52 0,10 ZGODNE

PS | Potencjal utlemajgco-redukujacy mV A PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyze) "Informacje 955 65 -
(redoks) - Obliczeme (Eh) dodatkowe";, Rozp. M7
(Dz.U 2015 2016)

PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 zdma 10.01 2022 | Pauz powyzej "Informacje 154 63 -
(redoks) - Pomiar elekuodg Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp MZ
w3 SMKCI (Dz. L1.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSK A probki jest datg pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Khienta
pizez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kuriershg badz dostarczana osobiscie przez Klienta)

U - niepewnose rozszerzona pomiaru pizy poziomie ufnosci ok 95% 1 wspolezynniku rozszerzema k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostalo 10 zaznaczone w uwagach
Niepewnosc podaje si¢ w sytuacyi, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosei z wymagamami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio < wartosc dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub > wartosc gorne) granicy zakresu pomiarowego” Wartosci te
stanowiq informacje o rezultatach badan Jesli wraz z 1ak przedstawionymi rezultatami badan podane sg mepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gormney granicy zakresu pomiarowego metody

$/01 - stwierdzenie zgodnosci / opinia 1 interpretacya, gdzie

S - stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specy fikacjami odnoszgce sig do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodosé, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z mg zwigzane oraz identyfikacja, kiore specylikacje, normy lub ich cz¢sci sg spelnione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezuliatow spetniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii 1 interpretacyi

Ol - opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienie wymagan
Wyniki odnosza si¢ wylgeznie do badanych probek (pobranych lub odebranych = zgodne z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywyq zostaly przekazane przez Klienta. Laboratonium nie ponosi odpowiedzialnoser za e informacje Laboratonum nie ponosi odpowiedzialnoscr za sposob
pobrania i reprezentaty wnose probeh przckazanych przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byc powielane inaczej, jak rylko w calosci

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inacze)

Migjsce wykonywania badan ("Lab ") L - Lajski, ul Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, M - ul Fabryczna 7, 41404 Myslowice

UWAGA Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elekironiczne) z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym W zwigzku 2 iym wszystkie wydruki, o ile nie s3
potwierdzone za zgodnosc z oryginalem. sg kopam

Liwagi:
Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,.zgodne™ w zakresie badanych parametrow
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasade prostej akceptacji opisana w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Suma trihalogenometanow (THM) oznacza sumg stgzen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podloze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglebny
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
212-10-2025 ownik G NN i Snecialicta ds § ales
22-10-2025 Praumn}k ({BA i‘()l_&:l\’A nr: ..I.:t_] Specjalista ds.Srodowiska  pggpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2255
Dpan i I - 5 . . L
praconik v por sk aar. | INDMIRNRI AR D
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 2370
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 B
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawcea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniee Sprawozdania
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/09/2025/3035/FM/C/3

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr:

Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku: 15-703 Bialystok. ul. Zwycigstwa 28

L/0/09/2025/3035

A - metodyka akredvtowana (nr akredyvtacii AB 1095). referencyina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

metodyka akredytowana (nr akredviac)i AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyinej (wynik mozna wykorzysta¢

oceny zgodnosel w obszarze regulowanym prawnie)

do

~ Wody na plywalni

lnrnrmaue dndalkuwe

- niecki basenowe. woda slodka:
- niecki dla dzieci do lat
- miecki basenowe. woda stona:

3. woda slodka:

Wartosci nmmndlm dla rv:tluks pomiar elektroda AQIAa(I 35 M I\L I:
750 mVgdy 65<pH<73:770mV gdy 7.3 <pH < 7.6
720mV gdy 65<pH<73:.750mV gdy 73 <pH <76
700 mV gdy 6,5<pH<73.720mV gdy 7.3 <pH <78

Punkt pobrania:

W2 - woda wprowadzana do niecki brodzika

Data*: 17 paiZdziernika 2025

Adres pobrania;

Migjsce pobrania:
Urzqd=enie aerozolujgee
Rod=aj wodv:

Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [*C]:

15-703 Bialystok. ul.Zwycigstwa 28

Ptywalnia Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Brak

stodka

11:12:00

29.3

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd.

5 zdnia 10.01.2022. A PN-EN IS0 19458:2007

Pobies y Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2658
Transport probek:  GBA POLSKA Sp.z 0.0 bl L WRREHIORA ’
Numer probki: 33232/10/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  17-10-2025 Data zakonczenia badan: 22-10-2025
Lab. Badany parametr j.m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
L | Liczba Escherichia coli Jk/100ml | AE | PN-EN 150 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp MZ 0 ZGODNE
EN SO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml [ AE | PN-EN 1SO 16266:2009 0 jtk/100ml: Rozp MZ 0 ZGODNE
(Dz.U,2015.2016)
L | Ogolna liezba mikroorganizmow w Jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 < 20 jtk/ml: Rozp MZ 0 ZGODNE
36+2°C (Dz.U 20152016)
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-EN IS0 8467 2001 0.50 0.05 -
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -
ChZT-Mn) / utlenialnose
PS | Chlor zwiazany (stgzeme chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/1 do 020 mg/l; Rozp MZ 0.16 0.04 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny myg/l A | PB-25/P wyd. 7 zdma 10.01.2022 0.34 0,07 -
PS | Potencjal utlemajaco-redukujacy mV A | PB=247/P wyd. 4 z dma 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 951 65 -
(redoks) - Obliczene (Eh) dodatkowe". Rozp.MZ
(Dz.U 20152016)

L/0/09/2025/3035/FAHC/3
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
PS | Potengjal utlemajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd 4 zdnia 10.01.2022 | Patrz powyze) "Informacye 750 63 -
(redoks) - Panuar elektrodg Ag/ApCl dodathowe", Rozp MZ
w 33M k(I (Dz11.2015.2016)
M | Me¢tnosc NTU A PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 < {,30 NTU: Rozp.MZ 0,25 0,04 ZGODNE

(Dz.U.2015.2016)

M | Chloroform (trichlorometan) my/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0,03 mg/l: Rozp MZ <0.0010 0,0001 SPELNIA
(Dz.U.2015.2016)

Suma trihalogenometanow (THM) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0,1 mg/l: Rozp MZ (Dz.lJ. <0,0010 0.0003 SPEENIA
2015.2016)

M

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylaeznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kuriershg badz dostarczana osobiscie przez Klienta)

U - nigpewnose rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok 95% i wspolczynniku rozszerzema k=2, me uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjgtkiem praypadkow, gdy zostalo 10 zaznaczone w uwagach
Niepewnosc podaje si¢ w sytuagyi, gdy ma 1o znaczenie dla miarodajnosci wynihow badan lub zygodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczeme Klienta

Rezultaty badan mizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio | < wartosc dolnej granicy zakiesu pomiarowego” lub . > wartosc gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartoscl te
stanowiy informacjg o rezultatach badan Jeshi wraz 2 1ak przedsiawionymi rezultatami badan podane sg miepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosct dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody

S/01 - siwterdzenie zgodnosc / opiia i interpretacja, gdzie

§ — stwierdzenie zgodnosci 2 wymaganiami lub specy fikacjami odnoszace sig do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodose, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji 1 ryzyko z nig 2wigzane oraz identytikacja, kiore specytikacje, normy lub ich czgscr sq spelnione, a kiore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskana
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spelniajgeych wymagana wskazane w Komunikacie PCA 353 2 dnia 24.08 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacyi

Ol - opinia 1 interpretacia Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza mespelnienie wymagan
Wyniki odnoszg sig wylycznie do badany ch probek (pobranych lub odebranych = zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)

Zamieszczone w Sprawazdaniu infonmacje wyroznione kursywa zostaly przekazane przez Khienta Laboratonum nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrania 1 reprezentaty winosc probek przekazanych preez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zeody Laboratorium nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w calosci

Laboratorium nie przechowuje probek po baduniach, chyba ze z Klientem ustalono inacze)

Migjsce wykonywania badan ("Lab "} L - Lajski. ul Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, M -ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice

UWAGA Oryginalne Sprawozdania z badan s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym W zwigzku 2 tym wszysthie wydruki, o ile nie s3
porwierdzone za zgodnosc z orygmalem, sq kopiami

Uwagi:
Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ..zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasade prostej akceptacji opisana w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdnej akeeptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Suma trihalogenometandw (THM) oznacza sumg stgzen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podloze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglgbny
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