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GBAPOLSKA mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka m

GBA POLSKA Sp.z0.0. £ ’uh.x..\n\
Member of GBA GROUP

ul. Mochtyfiska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2025/1462/F/1

Zleceniodawca: Migdzyszkolny O$rodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2025/1462

A - metodyka akredytowana (nr akredytac_u AB 1095); refercncyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Gt 3 R Decyzje:“PPIS w Legionowie nr HKN 45/2025 z dn. 15.10.2025, PPIS w Katowicach nr
Zittwherdzenie do wykonywamis bedad: NS.HK.9027.3.14.2025.NK z dn. 23.09.2025, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.21.2025 z dn. 24.11.20251
Punkt pobrania: Kurek czerpainy - woda zasilajgca Data*: 21 stycznia 2026
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Godzina pobrania: 08:25:00
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego O$rodka Sportowego w Biatymstoku
emp. probki pobranej [°C]: 6,0
Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Eobputiepribeirwg: K B0, 5667-582017-1 Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Transport prébek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Numer prébki: 4922/01/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 21-01-2026 Data zakofczenia badan: 23-01-2026
|Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 1,3 0,1 -
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -
ChZT-Mn) / utlenialnoéé

Data* - w zaleznoéci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierskg badz dostarczana osobidcie przez Klienta).
j.m. - jednostka miary

U - niepewnosé rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjgtkiem przypadkaw, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach.
Nicpewno$¢ podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenic dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnoci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na Zyczenie Klienta,

Rezultaty badaf nizsze lub wyzsze niZ zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,.< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub ,,> wartos¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacjg o rezultatach badaf. Jeli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

S$/01 - stwierdzenie zgodnoéci / opinia i interpretacja, gdzie:

S — stwierdzenie zgodnoéci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszgce si¢ do wynikéw dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodnosé, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sg speinione, a ktore nie, podane sg w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatdw z badaf, stwierdzenie zgodnoéci dla rezultatow spetiajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

I - opinia i mta'prelnﬁ:]n Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikéw jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespetnienie wymagan.

ymln odnoszg Sle wylgeznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedsmwmnynm w Sprawozdaniu).

w Sprawozdaniu informacje wyréznione kursyws zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposib

pnbmma i reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba e z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ilc nic s3
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, sa kopiami.

RPU/44/2026-1P —
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EZD RP N
Beata Totoczko (MOS)
Data rejestracji: 2026-01-26
Data wpiywu: 2026-01-26

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-01-2026 Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 I\/Hodsszyr0 353?5(1;513 ds. Pudgitisise koniilikawanyon podpisen shektvoutcrayn
Pracownik Gy OLSKADT N0 OO RO
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

£/0/12/2025/1462/F/1
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GBA POLSKA Sp.z o0
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyhska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £./0/12/2025/1462/FM/2

Zleceniodawcea: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2025/1462

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazma do referencyjnej (wynik moina wykorzysta¢  do

AR oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCI:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV pdy 6,5 <pH<73;770mV gdy 73 <pH <7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH <7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700mV gdy 6,5<pH <7,3;720mV gdy 73 <pH <78
Punkt pobrania: NI - woda podpowierzchniowa w niecce basenu sportowego Data*: 21 stycznia 2026
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Godzina pobrania: 07:30:00
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Temp. probki pobranej [°C]: 28,5
Urzqgdzenie aerozolujgce: Brak
Rod-=aj wody: stodka
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 E i 2153
Traosportprébek:  GBA POLSKA Sp. 2 0.0. Pobierajacy Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 21
Numer probki: 4918/01/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgceia badan:  21-01-2026 Data zakoniczenia badan: 23-01-2026
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp MZ 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
L | Ogélna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE [ PN-EN ISO 6222:2004 < 100 jtk/ml, Rozp MZ 0 ZGODNE
36+2°C (Dz.U.2015.2016)
M | Metnosé NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 < 0,50 NTU,; Rozp.MZ 0,23 0,03 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
M | Indeks nadmanganianowy mg102 | A |PN-ENISO 8467:2001 <4,0 mg/l 02; Rozp MZ <0,50 0,05 SPEENIA
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu - (Dz.U.2015.2016)
ChZT-Mn) / utlenialno$é
PS | Chlor zwigzany (stezenie chloramin) | mg/l A | PB-25/P wyd. 7 zdnia 10.01.2022 | od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,22 0,04 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10,01.2022 od 0,30 mg/1 do 0,60 mg/l; Rozp. MZ 0,45 0,09 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)

L/0/12/2025/1462/FM/2 R PN/44/ 2oZ¢- 4/3/7
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Lab. Badany parametr jom. |[Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U §/01
Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 963 65 -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp. MZ

(Dz.U.2015.2016)
PS | Potencjal utleniajgco-redukujgcy mV A PB-247/P wyd. 4 zdnia 10.01.2022 | Patrz powyze)j "Informacje 762 65 -
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe”; Rozp.MZ
w 3,5MKCl (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest datg: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta

przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach

Niepewnosc podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio < wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub , > warto$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego™. Wartosci te

stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badaf podane sg niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

S§/0I - stwierdzenie zgodnosci / opinia 1 interpretacja, gdzie:

S — stwierdzenie zgodnoici z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodnos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.

Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgici sg spetnione, a ktore nie, podane sg w uwagach. W przypadku uzyskania
ltatéw z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatéw spelniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Ol — opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagat, a NIE SPELNIA oznacza niespetnienie wymagah.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu),

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob

pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Laboratorium nie przechowuje proébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): £ - Lajski, ul, Koécielna 2a, 05-119 Legionowo, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badah sg wydawane w formie elektroniczne) z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku 2 tym wszystkie wydruki, o ile nie s3

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisana w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikéw
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podloze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglgbny
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
26-01-2026 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtodszy Specijalista ds. . . . .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska Podpisano kwalifikowsnym pedpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 ; .
. Pracownik GBA POLSKA nr:
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 229 (LI

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

£/0/12/2025/1462/FM/2
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Sprawozdanie z badan Nr: 1./0/12/2025/1462/FM/3

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
£/0/12/2025/1462

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do

oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe, woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda stona:

Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:
750 mV gdy 6,5 <pH<73;770 mV gdy 7,3 <pH<7,6
720 mV gdy 6,5<pH <73; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
700 mV gdy 6,5<pH <73, 720mV gdy 7.3 <pH <78

Punkt pobrania:

N2 - woda podpowierzchniowa w niecce brodzika

Data*: 21 stycznia 2026

Adres pobrania:

Godzina pobrania;

Miejsce pobrania;

Temp. probki pobranej [°C]:
Urzgdzenie aerozolujgce:
Rodzaj wody:

15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
07:45:00

30,8
Brak
stodka

Ptywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007

Pobierajacy:

Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153

Transport probek:  GBA POLSKA Sp. zo.0.
Numer prébki: 4919/01/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  21-01-2026 Data zakonczenia badan: 23-01-2026
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U $/01
L | Liczba Escherichia coli Jtk/100ml [ AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100m]; Rozp.MZ 0 ZGODNE
EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml [ AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp. MZ 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
L | Ogodlna liczba mikroorganizmow w Jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 < 100 jtk/ml; Rozp MZ 204 162 +257 |NIEZGOD
36+2°C (Dz.U.20152016) NE
M | Mgtnosé NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 < 0,50 NTU; Rozp.MZ 0,33 0,05 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A PN-EN ISO 8467:2001 <4,0 mg/1 0O2; Rozp.MZ <0,50 0,05 SPELNIA
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu - (Dz,U.2015.2016)
ChZT-Mn) / utlenialno$é
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/1 A | PB-25/P wyd. 7 zdnia 10.01.2022 od 0,00 mg/1 do 0,30 mg/l; Rozp.MZ 0,21 0,04 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 zdnia 10.01.2022 od 0,30 mg/1 do 0,60 mg/l; Rozp.MZ 0,47 0,09 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)

L/0/12/2025/1462/FM/3
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Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
Potencjal utleniajgco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 961 65 -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 zdma 10.01.2022 | Patrz powyze) "Informacje 760 65 -
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp. MZ
w 3,5M KCl (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA prébki jest datg: pobrania (gdy probka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierskq bgdz dostarczana osobiicie przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek, za wyjgtkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach
Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio < wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub > warto$¢ gorej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacj¢ o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

/01 - stwierdzenie zgodnosci / opinia i interpretacja, gdzie:

S - stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodnos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgéci sg speinione, a ktore nie, podane sg w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatéw z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spelniajgcych wy ia wsh w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Ol — opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespetnienie wymagan.
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu)

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywg zostaty przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposab
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Laboratorium nie przechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpi kwalifik ym podpi elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Badana prébka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow,
Badana probka nie spetnia wymagan wskazanych powyzej jako ,niezgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodno$ci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikéw
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdne) akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z norma ISO 19036 i jest oparta na niepewnosci standardowej pomnozonej
przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%.

Ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podtoze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglgbny

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
26-01:2626 f,::gg:g:t ggi igtgﬁ $ %gg Mlodsgzl)’(ogg‘rﬁj:lgsta L Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 ; ;
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 pracowm e A AR AOR
Sprawozdanie sporzqdzeno w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

L£/0/12/2025/1462/FM/3
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L. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp.z 0.0
Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2025/1462/FM/4

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Bialymstoku; 15-703 Bialystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1./0/12/2025/1462

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe: Wartoéci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCL:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5<pH<73;770 mV gdy 7,3 <pH<7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5<pH<73:750mV gdy 7,3 <pH<7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH<7,3;720mV gdy 7,3 <pH<7.8
Punkt pobrania: W1 - woda wprowadzana do niecki basenu sportowego Data*: 21 stycznia 2026
Adres pobrania: 15-703 Bialystok, ul. Zwyciestwa 28
Godzina pobrania: 08:00:00
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego O$rodka Sportowego w Biatymstoku
Temp. prébki pobranej [°C]: 28,3
Urzqdzenie aerozolujgce: Brak
Rodzaj wody: stodka
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 _ . . .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 4920/01/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  21-01-2026 Data zakonczenia badan; 23-01-2026
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE |PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN~ | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE

(Dz.1.2015.2016)

L | Ogélna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 < 20 jtk/ml; Rozp.MZ 233 189 + 287 |NIEZGOD|
36+2°C (Dz.U.2015.2016) NE

M | Indeks nadmanganianowy mg/l1 02 A PN-EN ISO 8467:2001 < 0,50 0,05 -
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -
ChZT-Mn) / utlenialnosé

PS | Chlor zwiazany (stezenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/1 do 0,20 mg/]; Rozp. MZ 0,15 0,04 ZGODNE

(Dz.U.2015.2016)

PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0,47 0,09 -
Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 zdnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 964 65 =
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

1/0/12/2025/1462/FM/4 R PN/44/ZOZ€‘ ,{P/s
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lLab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

PS | Potencjal utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 | Patrz powyzej "Informacje 763 65 -
(redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ
w3,5SMKCl (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy prébka pobierana jest wytqcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierskg badz dostarczana osobiicie przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewnosé rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnodci ok. 95% i wsplczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach
Niepewnoi¢ podaje si¢ w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s§ przedstawiane jako odpowiednio < wartosé dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub > warto$¢ gérnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowia informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badah podane sa niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

/01 - stwierdzenie zgodnosci / opinia i interpretacia, gdzie:

S — stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace sig do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodno$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czesci sg spelnione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spelniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Ol - opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikéw jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spetnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienie wymagah
Wyniki odnoszs si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie 2 informacjami przed ionymi w Sp daniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywg zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legi 0, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice

UWAGA  Oryginalne Sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sq kopiami.

Uwagi:
: Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Badana probka nie spelnia wymagan wskazanych powyzej jako ,niezgodne™ w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnogci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikéw
zblizonych do granicy tolerancjv/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma ISO 19036 i jest oparta na niepewnosci standardowej pomnozonej
przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnoci okoto 95%.

Ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podloze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglgbny

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
26-01-2026 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mtodszy Specjalista ds. : . . .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 $rodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 ; .
pracovnik G POLSKA R | | NIANN 000 AR O
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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L. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. z 0.0,

Member of GBA GROUP

ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1085
Sprawozdanie z badan Nr: £./0/12/2025/1462/FM/5

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28

Zlecenie Nr: 1./0/12/2025/1462

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazma do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE

Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750mV gdy 6,5<pH<73;770mV gdy 73<pH <76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720mV gdy 6,5<pH<773;750mV gdy 73 <pH<7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH<73;720mV gdy 73 <pH <78
Punkt pobrania: W2 - woda wprowadzana de niecki brodzika Data*: 21 stycznia 2026
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Godzina pobrania: 08:15:00
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Temp. prébki pobranej [°C]: 30,8
Urzqdzenie aerozolujgee: Brak
Rodzaj wody: stodka
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 S 3 : . 3
Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0 Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 215
Numer probki: 4921/01/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgceia badan: 21-01-2026 Data zakonczenia badan: 23-01-2026
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wiynik U S/01
L | Liczba Escherichia coli Jtk/100m] | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp. MZ 0 ZGODNE
EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2015.2016)
04
L | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp. MZ 0 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)

L | Ogélna liczba mikroorganizmow w Jjtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 <20 jtk/ml; Rozp.MZ 98 76 =126 |NIEZGOD
36x2°C (Dz.U.2015.2016) NE

M | Indeks nadmanganianowy mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <0,50 0,05 -
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu -

ChZT-Mn) / utlenialnosé
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A [ PB-25/P wyd. 7 z dnia 10,01.2022 od 0,00 mg/1 do 0,20 mg/l; Rozp. MZ 0,11 0,04 ZGODNE
(Dz.U.2015.2016)

PS | Chlor wolny mg/l A [ PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 0,46 0,09 -
Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A [ PB-247/P wyd. 4 zdnia 10.01.2022 | Patrz powyze) "Informacje 966 65 -
(redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp. MZ

(Dz.U.2015.2016)

L/0/12/2025/1462/FM/S R PN/44/2026'-' flo/4
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
PS | Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 zdmia 10.01.2022 | Patrz powyiej "Informacje 765 65 -
(redoks) - Pomiar elekiroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp MZ
w3,5MKClI (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest daty: pobrania (gdy probka pobierana jest wytqcznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badZ dostarczana osobiécie przez Klienta)

) m. - jednostka miary

U - niepewnosé rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach
Niepewnosé podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio < wartoé¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub > wartosé gémej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacjg o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sq niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.

$/01 - stwierdzenie zgodnosci / opinia i interpretacja, gdzie:

S — stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace sig do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodnos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nig zwigzane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgéci sq speinione, a ktore nie, podane s3 w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatow z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spetniajacych wymagania ws w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Ol - opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikow jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienie wymagan.
Wyniki odnoszq si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyroznione kursywg zostaly przekazane przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul, Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice

UWAGA Oryginalne Sprawozdania z badan sq wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sq
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, s kopiami

Uwagi:
¢ Badana prébka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Badana prébka nie spetnia wymagan wskazanych powyzej jako ,,niezgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z norma ISO 19036 i jest oparta na niepewnosci standardowej pomnozonej
przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufno$ci okolo 95%.

Ogolna liczba mikroorganizmow w 36+2°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podioze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew welgbny

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:

26-01-2026 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Miodszy Specjalista ds. ) . . .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodovwiskii Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 : S
Pracownik GBA POLSKART AN ANAD 00 0O

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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