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Sprawozdanie z badan Nr: L/0/05/2025/335/FM/1

Zleceniodawea: Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymsteku: 15-703 Biatystok. ul. Zwycigstwa 28
Flecenie Nr: LAO/DS/2025/335

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik moZna wykorzystad do oveny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie),

metodyka akredylowana (nr akredylacji AR 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / sownewazina do referencyinej (wynik mozna wykorzystat  do
oceny zgendnosel w obszarze segulowanym prawnic.
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Informacje dodatkowe: Wartoscei minimalne dla redeks. pomiar elektroda Ag/AgClL 3.5 M KCl
- niecki basenowe, woda sjodka: 750mV gdy 6.5 =pH =73 770 mV gdy 73 <pH = 7.6
- niecki dla dzicei do lat 3. woda slodka: T20mV gdy 6.5 <pH <73, 750 mV gdy 73 <pH = 7.6
- niccki basenowe, woda stona: TOO MV gdy 6.5 <pll <73 720 mV gdy 7.3 <pH < 7.8
Punkt pobrania: N2 - wada podpowierzchniowa w niecce brodzika Data*: 05 listopada 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul.Zwycigstwa 28
Micjsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Bialymstoku
Urzudzenie aerozoeluges; Brak
Rondzaj worly: stodka
Gudzina pobrania; n700:00
Temp. prabki pobrancj ['C): 30.2
Pobrani 0 : - vd. 5z . 22, A -EN IS0 19458:2007 - R .
.I abranie proAhEk wg: A PR lﬁ4H" wyd. 5z dnia 10.01.2022. A PN-EN 180 1945820 Pabierjney: Probkubiorea GBA POLSKA ne: 2153
Transport prokek:  GBA POLSKA Sp.z 0.0, )
Numer probki: 3781/11/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Dala rozpoczecia badan:  05-11-2025 Data zakonczenia badan: 07-11-2025
Lah. Badany parametr jm. Akr. Metodyka hadania wg Wymagania Wanik U s/010
L | Liczba Escherichia coli JRANOMI | AE | PNSEN 18¢) 9308.1:2014-12. PN. | 0 jik/100ml: Rozp.MZ n Z(HMINE
TN OISO 9308120146 2/A 12017~ | (Dz 201520060
M
L | Liczba Pxcudomonas acruginosa HAOOmME | AR | PN-EN [SO 162662009 0 jtk/100ml; Rozp.MZ n ZGODNE
(Dz.U.2015.2(H6)
PS | Chlor zwigzany (stgzenie chloramin mgl A PB2SP wyd. 7 7dnia 10.01.2022 | od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l: Rozp.MZ 019 0.04 ZGODNE
(D2.U.2015.2016)
PS | Chlor wolny mg'l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 19.01.2022 ol 0,30 g/l de .60 mg/l: Rozp.MZ .45 0.0y ZGODNE
{Dz.U2015.2016)
PS | Petenciat atlemiajaco-redukujacy my A | PB-247P wyd. 4z dmia 10.01.2022 | Patrz powyigj Ulnfermacie 963 65 -
{redoks) - Obliczenie (Th) dodatkowe”; Rorp.MZ
(D7.1.2015.2016)
PS | Petencial utleniataeo-redukujacy my A PB247P wyd. 4 z dnia 140.01.2022 | Patrz powyzej "Informacie 762 63 -
{redoks) - Pomiar eJektrody AgiAg(Ch dodatkewe™: Rozp.MZ,
w AS5M KO (Nz 12015201
RPL/318/2025-1P
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— Data rejestracjii: 2025-11-12
LS 2025338 FMIL Data wpiywu: 2025-11-12
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Dt - w Zaleznusvi od sposobu pozyskania precz GBA POLSKA prabki jest daty: pubrania | pdy probka pobicrana jest wylyesnic przez pracownika GBA POLSKAY lub odbtoru gdy pribla odbicrani just od Khunta
przez pracownika GEBA POLSKA, dostarczana jest przez livmg kuriersky bydz dostarczand usubidcie przez Klienla)

L - iepennose ross er 00y pomidnu prsy posionlie utnosei ok, $5%0 i wapsloaynniku rorsrerzenta rie uwplgdnia nicpewnodct pobierunia probek, 2 wyjgtkien pesypadhaw. pdy rostato to sumacsone w uw agach.
Nicpewnodé podaje siy w syluadi, gdy ma W maczenie dla miarodajnose wynikow badan tub zgodnusci # w ymaganiami / specylikacjami orar na 2y ceene Klienta.

Reruhaty bidan nizss¢ luls wyzsze iz Zahresy pomiarawe melud sy prredstawiane ko edpowicdnio - wartese dolng granicy 7akresu pomiarowege™ lub o wanosd gomej pranicy rahresu poniarowepo”. Wartosei w
stapow by informagjs o rezuliatach badan, Josli wraz 7 k przedstsvionyi rezultaiami badan pedanic 53 mepewnosel rozszerzone, dutyczy ot wartesed olng Wb gore granicy zakicsu pomiiarase gy mctody.

S0k - shwieidzenie zgadnosel 7 apinia 1inteaelacis, gz
5 — stwieleenic zgodnoder £ wymaganiamt lub speeylikacami vdoosegee sig du wyniow dla parametrow wskazanych w duoym wierszu, gdsie ZOODNL wsnavza 2podnosc, 3 NIEZGODNLE vsnacea brak epednasel.
Uzgoduivna « Klienten zasada padejimowania decy 21 i ryayko 2 nig 2wugzane oraz identytikacja. kiore specytikacie. normy fub ich crgsei sy spebaione, a kiore me, podaie s w avagach. W pray padku uzyshanmu
resultativ 7 buda, sbwerdzenic sgadnesct dla resubudw speiniaggeych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 333 ¢ dma 24.08.2021 jest realizowane w racach wpinii b interpretagji.
Ol — opini § inerprataciy Laboraturiom s edniesieniu dw uzyshanych wynikow jakosciowychirezultatow 2 badan, gdsie SPELNIA oznacza spelnicnic wymagath. 2 NIE SPELNLA vmacz niespelienic wymagan
Woynikn ediusgy siv W ylyezune do badanych pribek (pobranyeh ub odebranyeh — zgodie £ mlusmacyami przadstawivnyimi w Sprawozdaniug

Zumicsc cone W Sprawoadattin mlvimicje wyrbznions kursywg 2ostaly prackazae przce khwota. Laboratoriunm piv ponvs: odpowied zialnosel za te informacye, Laboraonum niv paiosi sdpuwicdzisisci zis sposdb
pobrann i repreceniaty wnose prabek preehazunych przes Klienta do badas.

Spran vadiiie bez plsennic) zgody Faboraomm wie mose byé pow telane macsz), Jah tylho w valuscl,

1 abwitorium nie prrechow uje prabek pu badaniach. chyba e # Klicntom ustalono inacze)

Micjsee wyhonywania badan ("Lab." i L - Lajski, ul. Koseiclna 2a, G35- 119 Leglonowa

UWAGA: Onyginaloe Sprawozdania 2 badan sg wvdawane w forose vekimiczne £ rozszorzenicn ™ st pudpisane K alyikowany i padpisem elek
pun lerdzane zi zgodnese £ asygioaien, si kepiani,

cenyim W igzha 2 tyin woszystkie woydruki, o il nie sy
Y it ¥ ¥ H i

Uwagi:
Badana prébka speinia wymagania wskazune powyzej jako ,zgodne” w zakresic badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgadnosci zastosowane zusadg proste) akceplacji opisang w wytycaych dokumentuy ILACCE8-09/2019. W preypadku wynikow
zblizanyeh do granicy tolerancji/specytikacji ryzyko blgdnej akceptacji‘odrzucenia wynast do 50%.
Sporzadsono dnia; Autoryzowal wynik: Auteryzowal Sprawozdanie:
12-11-2025 Pracownik GBA POLSKA iz 2120 Specjalista ds.Srodowiska Padpisany kwalilikowaitym podpisem elektroniczny m
Pracownik GBA POLSKA or: 2591 p JLSK i )
racownik GBA POLSKA ar:
2453 (TR R
Sprawozdanie spovzydeono w 1 egs. Oy ginal pdl: Zleceniodawca, hopia pdl: Archivum w/m
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