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Sprawozdanie z badan Nr: £/0/12/2024/3049/F/1

Zleceniodawca: Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Biatymstoku; 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Zlecenie Nr: 1/0/12/2024/3049

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referem:yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Zatwierdzenis do wykbiivwania badas: Decyz_]e PPIS w Leg10n0w1e nr HKN ]02/2024 z dn. 16 10 2024 PPIS w Katowxcach nr NS.HK.9027.3.75. 2024
iy S z dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.3.2024.MM z dn. 20.06.2024r
Punkt pobrania.: Z - woda doprowadzana do plywalni Data*: 19 lutego 2025
Adres pobrania: 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 28
Miejsce pobrania: Plywalnia Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Biatymstoku
Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Godzina pobrania: 07:20:00
Temp. probki pobranej [°C]: 8.1
Pobranic prébck wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 T . . =
Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2153
Numer probki: 29377/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 19-02-2025 Data zakoficzenia badan: 24-02-2025
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
M Indcks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 1,9 0,2
zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) /
utlenialno$é
Data* - w zalezno$ci od

Y ia przez GBA POLSKA probki jest datg: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA dostarczana jest przez firmg kuricrskg badZ dostarczana osobiscic przez. Klienta).
U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewno$¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badad lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty bada nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto§¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,,> wartoéé gérej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig informacjg o rezultatach badah. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podanc sg nicpewnoéci rozszerzone, dotycza onc wartoéci dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowego metody.
S — stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodos¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Khentem zasada podejmowama decyz)l i ryzyko z ma zwlqzane oraz 1dentyﬁkaqa, ktére specyfikacje, normy lub ich czgéci s3 spetnione, a ktére nie, podane 3w uwagach. W przypadku uzyskania
| z badan, stwierdzeni d idla ych w w Komumkacne PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wymln odnosza su; wytgcznic do badanych probek (pobranych Iub debranych — zgodnic z infor jami pr ionymi w Sprawozdaniu).

w Sp daniu informacje wyrozni kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrama 1 reprezentatywnoéé probek przekazanych przez Klienta do badan.
Spr bezp j zgody Lab ium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato§ci.
Laboratorium nic prlcchoWUJc probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczcj

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): £ - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doswiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznanh, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Spr dania z badan sg wyd: w formic clck j 7 rozszerzeniem *.pdf, podpisanc kwalifikowanym podpisem clektronicznym. W zwigzku z tym wszystkic wydruki, o ile nic sg
potwierd: za zgodno§¢ z oryginat sg kopiami
Uwagi:
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
25-02-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2681 Miodszy Specjalista ds.

Grodawiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sprawozdanic sporzadzono w 1 egz.
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